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 Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie robót budowlanych przebudowy i rozbudowy budynku nr 7 oraz przebudowy budynku nr 9 we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147-149” w ramach projektu pn.: „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 2.2
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Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

I.   Opis ogólny

1. Informacje podstawowe

a. Kraj beneficjenta –
· Rzeczpospolita Polska
b. Strony zaangażowane w Projekt

i. Instytucja Zarządzająca

1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Polska

ii. Jednostka Pośrednicząca
1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, Polska

iii. Instytucja płatnicza
1. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12; 00-916 Warszawa, Polska

2. Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7; 00-955 Warszawa

iv. Zamawiający
1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o., ul. Stabłowicka 147/149, 54-066 Wrocław, Polska

v. Beneficjent Końcowy Projektu
1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowicka 147/149, 54-066 Wrocław, Polska

2. Informacje ogólne 
a. Opis projektu : Projekt pn. : „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+“ jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, którego celem jest rozwój gospodarczy państwa w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Instytucją Zarządzającą wspomnianym wyżej Projektem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jednostką wdrażającą Projekt jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów będzie zlokalizowane we Wrocławiu, na terenie wrocławskiego kompleksu edukacyjnego w Praczach Odrzańskich (Kampus Pracze). W ramach Projektu planowana jest przebudowa 3 obiektów należących do Kampusu Edukacyjnego (Kampus Pracze) oraz budowa 1 nowego budynku, a także wyposażenie ich w specjalistyczną aparaturę. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem, który powstał w wyniku konsolidacji środowiska naukowego największych uczelni Dolnego Śląska (tj. Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Medycznej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) w ramach idei stworzenia wspólnego, multidyscyplinarnego ośrodka badawczego. Powyższa inicjatywa została wsparta przez Gminę Wrocław oraz Województwo Dolnośląskie. Roboty realizowane będą w ramach Projektu pn. „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Budynki objęte niniejszym zamówieniem zlokalizowane są  na terenie byłego zespołu szpitalnego przy ul. Stabłowickiej 147/149 we Wrocławiu wpisanego do rejestru zabytków.
3. Przedmiot zamówienia:
a. wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku nr 7 o powierzchni netto ok. 3 290 m2, powierzchnia  po rozbudowie ok. 3 450 m2,   
b. wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie istniejącego budynku nr 9 o powierzchni netto ok. 4 550 m2, 
c. wykonanie robót budowlanych związanych z budynkami technicznymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu dla budynków nr 7 i 9 w kompleksie edukacyjnym przy ul. Stabłowickiej 147-149 we Wrocławiu,
d. koordynacja i wykonanie robót budowlanych związanych z dostawami, montażem i rozruchem aparatury naukowo-badawczej wraz z wyposażeniem laboratoriów realizowanymi i/lub nadzorowanymi przez podmioty zewnętrzne,
e. wykonanie prac towarzyszących oraz robót tymczasowych koniecznych do zrealizowania robót podstawowych w tym między innymi: 
i. zapewnienie stałej na budowie obsługi geotechnicznej i geodezyjnej w zakresie realizacji, łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno wysokościowe w skali 1:500 w ilości 3 egz, 
ii. uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektów lub zawiadomieniu w imieniu Zamawiającego właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy,  
iii. wykonanie niezbędnych, tymczasowych obiektów oraz urządzeń zaplecza i terenu budowy, w tym zasilanie w wodę i energię oraz inne niezbędne media, ogrodzenie pełne o wysokości min. 1,5 m, 
iv. Wykonawca budynków 7 i 9 korzystać będzie z energii elektrycznej z tymczasowej stacji transformatorowej wybudowanej przez Wykonawcę bud. 9a. Wykonawca budynków nr 7 i 9 będzie musiał wykonać linię kablową i szafkę pomiarową dla rozliczania energii, 
v. wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych - zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Projektu, Należy zastosować tablice informacyjne i pamiątkowe – zewnętrzne; tablice powinny być wykonane z materiału trwałego, gwarantującego długoletni okres ich eksploatacji oraz atrakcyjność estetyczną i graficzną; tło tablic powinno być białe, zaś czcionka w kolorze czarnym typu Arial CE; tablice informacyjne umieszcza się na czas realizacji projektu, począwszy od dnia rozpoczęcia prac; miejsce ekspozycji tablicy/-c powinno być widoczne – przy bramie/-ach wjazdowej/-ych na plac budowy; minimalny wymiar tablicy informacyjnej: 150 cm x 100 cm; tablice pamiątkowe umieszcza się w miejscach powszechnie dostępnych – przy wejściu/-ach do budynku lub elewacji frontowej; minimalny wymiar tablicy pamiątkowej: 70 cm x 50 cm, przy czym kryterium doboru wielkości tablicy jest właściwa jej ekspozycja.; szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych typów tablic, w tym układ tablic, są opisane w pkt. 5.3.2 Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu; aktualnie obowiązujący Przewodnik dostępny pod adresem: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_28062010_czysty_1.pdf.  
vi. wytyczne w zakresie znaków graficznych wymaganych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013 są określone w załącznikach 1-7 do w/w Przewodnika; oprócz znaków graficznych wymaganych w ramach Programu na tablicach informacyjnych i pamiątkowych należy zastosować logo projektu DCMiB WCB EIT+ - zgodnie z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej, dostępnym w siedzibie Zamawiającego - w zespole ds. promocji Jednostki Realizującej Projekt DCMiB WCB EIT+; przed wykonaniem tablic informacyjnych i pamiątkowych Wykonawca, oprócz zapoznania się i stosowania opisanych wyżej wymagań i wytycznych programowych (z uwzględnieniem ich przyszłych, ewentualnych aktualizacji), ma każdorazowo obowiązek pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym treści zapisów ujętych na tablicy/-ach oraz uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego odnośnie projektów tablic kierowanych do wykonania, 
vii. zapewnienie, na koszt Wykonawcy, przeprowadzenia prac archeologicznych pod nadzorem archeologa wskazanego przez Zamawiającego; koszt nadzoru archeologicznego nad całością realizacji inwestycji ponosi Zamawiający, 
viii. zapewnienie, na koszt Wykonawcy, 1 nowego kontenera biurowego (wyposażenie minimalne poniżej)  oraz 1 kontenera sanitarnego dla potrzeb  Zamawiającego. Kontener biurowy powinien posiadać minimum (na koszt Wykonawcy):

a. kompletnie umeblowany (biurko, krzesło obrotowe, szafa zamykana, regał biurowy, dwa krzesłą

b. 3 kpl. odzieży i ubrań roboczych i ochronnych 
c. instalację telefoniczną i faksową + urządzenie faksowe oraz aparat telefoniczny (przenośny)
d. dostęp do internetu 
e. kserokopiarka (min. format A-3), 

f. drukarka laserową (format A-3)

g. skaner (format A-3)

h. wyposażenie w podstawowe media w tym  w szczególności : energię elektryczną, ogrzewanie, klimatyzację.  
i. wyposażenie w środki biurowe i ich stałe uzupełnianie na wniosek Zamawiającego w trakcie trwania zamówienia.
x. Przygotowanie wykazu środków trwałych, które zostaną utworzone w wyniku realizacji zadania oraz kompletu dokumentów, niezbędnych do zaksięgowania każdego z obiektów lub jego części i urządzeń jako środki trwałe. W skład kompletu dokumentów wchodzić powinny:

- Protokół odbioru środka trwałego,

- Dokumentacja techniczno-ruchowa,

- Instrukcja obsługi,

- Gwarancja,

- Wyliczenie wartości środka trwałego (dostawa oraz montaż).
4. Zakres inwestycji - jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr XXV/915/08 z dnia 16.10.2008). Obszar zamierzenia położony jest w północno-zachodniej części miasta, w sąsiedztwie stacji kolejowej Wrocław-Pracze. Granicę obszaru wyznaczają od północy ulica Pracka, od wschodu ul. Piwowarska, od południowego-zachodu przebieg linii kolejowej, a od zachodu ulica Stabłowicka. W obrębie omawianego terenu mieścił się Zespół Szkół Rolniczych którego budynki przeznaczone są pod budowę  Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Teren leży w obrębie  działek i części działek nr  1/6, 1/9, 1/10, 1/11 AM-30 w obrębie ewidencyjnym Pracze Odrzańskie w  jednostce ewidencyjnej Wrocław. Obszar ten jest częścią nieruchomości, przeznaczonej pod inwestycję  Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów EIT 
5. Obiekty i rozwiązania funkcjonalne 
a. Budynek nr 7 - Wykonawca wykona w ramach zamówienia:- 
i. wprowadzenie przebić w ścianach i stropach oraz wykonanie szachtów instalacyjnych.

ii. - wykonanie od strony północnej dobudówki. 

iii. - częściowa wymiana i uzupełnienie zniszczonego pokrycia dachowego budynku przy zachowaniu formy i kolorystyki dachówki,
iv. - wyburzenie wewnętrznej substancji kanałów kominowych przy zachowaniu i odtworzeniu ich geometrii ponad połaciami dachowymi,
v. - wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej przy zachowaniu jej formy architektonicznej,
vi. - wymiana części wewnętrznej stolarki drzwiowej

vii. - wymiana posadzek wewnętrznych na posadzki spełniające wymogi laboratoryjne i techniczno- sanitarne zgodnie z wymogami użytkownika,
viii. - wprowadzenie nowych przegród na drogach komunikacji poziomej i pionowej celem dostosowania obiektu do wymogów ochrony pożarowej BHP i ewakuacji,
ix. - dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzeni wind i likwidację barier architektonicznych na poziomych drogach komunikacyjnych,
x. - dostosowanie obiektu do wymogów funkcjonalno użytkowych dla obiektu nauki poprzez wykonanie normatywnej ilości sanitariatów oraz innych pomieszczeń socjalnych,
xi. - wymiana wszystkich istniejących instalacji wewnętrznych i wykonanie nowych.

b. Budynek nr 9 - Wykonawca wykona w ramach zamówienia: 
i. - wymiana stropów między kondygnacyjnych oraz wprowadzenie dodatkowych podpór – słupów konstrukcyjnych przenoszących obciążenie bezpośrednio na grunt,
ii. - wymiana konstrukcji więźby dachowej przy zachowaniu obecnego pokrycia oraz geometrii zewnętrznej,
iii. - wykonanie nowych otworów i przebić w ścianach konstrukcyjnych,
iv. - wymiana biegów schodowych,
v. - wykonanie kanałów technologicznych pod budynkiem,
vi. - wymiana zniszczonego pokrycia dachowego budynku przy zachowaniu formy i kolorystyki dachówki,
vii. - wyburzenie wewnętrznej substancji kanałów kominowych przy zachowaniu i odtworzeniu ich geometrii ponad połaciami dachowymi,
viii. - wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej przy zachowaniu jej formy architektonicznej,
ix. - wymiana całości wewnętrznej stolarki drzwiowej,
x. - wymiana posadzek wewnętrznych na posadzki spełniające wymogi laboratoryjne i techniczno sanitarne zgodnie z wymogami użytkownika,
xi. - wprowadzenie nowych przegród na drogach komunikacji poziomej i pionowej celem dostosowania obiektu do wymogów ochrony pożarowej BHP i ewakuacji,
xii. - dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzeni wind i likwidację barier architektonicznych na poziomych drogach komunikacyjnych,
xiii. - dostosowanie obiektu do wymogów funkcjonalno użytkowych dla obiektu nauki poprzez wykonanie normatywnej ilości sanitariatów oraz innych  pomieszczeń socjalnych,
xiv. - dostosowanie obiektu do funkcji laboratoryjnej poprzez wprowadzenie kanałów technologicznych,
xv. - wymiana wszystkich istniejących instalacji wewnętrznych i wykonanie nowych,
c. Budynki i obiekty techniczne: Wykonawca wykona w ramach zamówienia: 
i. Stacje TRAFO T1, T2 i wentylatornie W1, W2 - Do obsługi budynków nr 7 i 9 zaprojektowano dwie stacje trafo wraz z wentylatorniami oznaczone na planie zagospodarowania odpowiednio T1 i T2 oraz W1 i W2. Stacje będą obsługiwać adaptowane obiekty 7 i 9 na laboratoria dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+". Obie stacje będą posadowione poniżej poziomu gruntu na warstwie D2 (iły twardoplastyczne). Uwaga w miejscu posadowienia obiektów występuje wysoki poziom wód gruntowych. Stateczność na wypór wody obiekty podziemne uzyskują poprzez palowanie i ciężar własny, do czasu zakończenia budowy obiektów należy je balastować. Nie wolno dopuścić do zalania wykopu oraz zawodnienia dna wykopu (iły). Obiekty zaprojektowano jako żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą AIIIN. Płytę fundamentową zaprojektowano gr. 100cm, ściany zewnętrzne gr. 30cm, ściany wewnętrzne gr. 25cm, płytę poz. 0.00 gr. 30cm. Obiekty należy kotwić przy pomocy pali. Dla stacji T1 zaprojektowano 56 pali typu CFA o średnicy 600mm i długości 8m, a dla stacji T2 zaprojektowano 44 pali typu CFA również o średnicy 600mm i długości 8m. Projektowana nośność pala na wyrywanie wynosi N = 227kN. Całość obiektu należy wykonać w technologii betonu wodoszczelnego W8, wszystkie przerwy technologiczne należy uszczelnić stosując odpowiedni system. Od zewnętrznej strony obiektów należy wykonać izolacje bitumiczna typu ciężkiego, płytę fundamentową należy izolować matami bentonitowymi. 
ii. Stacja rozprężania gazów i magazynu butli D - jest nowym obiektem. Wszystkie ściany zaprojektowano jako żelbetowe. Ściany zewnętrzne grubości 25cm opierają się na ławach fundamentowych 60x25cm. Ściany wewnętrzne grubości 20cm wspierają się na płycie fundamentowej grubości 25cm. Dach zaprojektowano z paneli dachowych opartych na płatwiach z kształtowników zimno giętych w rozstawach maksymalnych 2m. Przy obiekcie zlokalizowano dwa fundamenty żelbetowe o wymiarach 2,8x2,8x1,2m oraz 0,8x0,8x1,2m posadowione na głębokości 1,0m pod poziomem terenu.

iii. Agregatornia - jest obiektem istniejącym, do którego zostanie dobudowane pomieszczenie rozdzielni generatorów RGG. Dodatkowo wewnątrz części istniejącej zamiast ścianek działowych, należy wykonać ścianki nośne. Nowe ściany zaprojektowano jako ceramiczne grubości 25cm. Posadowione są na żelbetowej ławie fundamentowej szerokości 50cm i wysokości 25cm. Nowe fundamenty należy posadowić na poziomie istniejących fundamentów. Nowe ściany należy wzmocnić wieńcami żelbetowymi o wymiarach 25x35cm na tych samych poziomach jak w części istniejącej, pod i nad oknami. Zbrojenie wieńców części dobudowanej należy wkleić do wieńców części istniejącej. Z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji wsporczej istniejącego dachu należy ją usunąć i zastąpić konstrukcją nie zmieniającą poziomu kalenicy oraz kąta spadku połaci dachowej. W osi 4 należy zamurować  otwór wejściowy i wykonać wieńce żelbetowe tak jak w części dobudowanej. Dodatkowo w istniejącej ścianie należy wykonać nowy otwór drzwiowy.

iv. Stacja rozprężania gazów i magazynu butli F1 - Stacja rozprężania gazów i magazynu butli jest nowym obiektem. Wszystkie ściany zaprojektowano jako żelbetowe. Ściany zewnętrzne grubości 25cm opierają się na ławach fundamentowych 40x40cm. Ścianę wewnętrzną gr. 12cm należy wykonać z bloczków betonowych. Dach zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu opartych na płatwiach z profili stalowych w rozstawach ok. 1,2m.

d. Zagospodarowanie terenu

i. Zaprojektowany układ urbanistyczny -  jest rozwinięciem i kontynuacją istniejącego stanu historycznego. Przewidziane zagospodarowanie terenu jest kontynuacją pasmowego rozwiązania parkowego przecinającego zespól wzdłuż osi W-Z. Ponadto w urbanistycznym rysunku planu, zastosowano odbicia kierunków historycznego układu łanowego, graniczącego z omawianym obszarem od wschodu. Jako podstawową wytyczną projektową przyjęto konieczność zachowania obecnego rekreacyjno-parkowego charakteru obszaru. Układ alei parkowych, głównych osi kompozycyjnych dróg dojazdowych i parkingów jest pochodną kontynuacji historycznego rozwiązania parkowego oraz obecnych potrzeb funkcjonalno komunikacyjnych..

ii. Rozwiązania architektoniczno materiałowe - całość istniejącej historycznej nawierzchni drogowej z kostki brukowej kamiennej oraz nawierzchni chodnikowej z płytek ceramicznych podlega zachowaniu uzupełnieniu i renowacji konserwatorskiej. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi wszystkie nowe alejki i place piesze zostały zaprojektowane, jako alejki z naturalnej stabilizowanej mączki kamiennej, co jest historycznym rozwiązaniem typowym dla parków we Wrocławiu. Zastosowanie tego rozwiązania w sposób istotny wpływa na poprawę bilansu wody opadowej dla terenu. Drogi komunikacyjne, pożarowe oraz parkingi przewiduje sie do wykonania w technologii kostki brukowej kamiennej oraz kostki betonowej ekologicznej zapewniającej częściowe pochłanianie wody opadowej. 

iii. Mała architektura - wykonanie  małej architektury ławek, latarni, pachołków zostanie ujednolicony z resztą kompleksu. 

6. Miejsce wykonywania robót:  
Wykonawca będzie wypełniał swoje obowiązki głównie na obszarze Kampusu, jakkolwiek zobowiązany jest włączyć do swoich obowiązków również krótkoterminowe wyjazdy związane ze spotkaniami i konsultacjami m.in. z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą. Koszty takich podróży i pobytów będą pokrywane przez Wykonawcę. Rozpoczęcie wykonania Umowy nastąpi z datą podpisania.

7. Zasady rozliczania wynagrodzenia 
a. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem będą realizowane z według Warunków Kontraktowych FIDIC: Kontrakt na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego (Conditionsof Contract for Construction, For building and engineering Works designed by the Employer), pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12,Szwajcaria. Wydawnictwo: SIDIR, rok wydania: SIDIR 2008 FIDIC 1999; Opis edycji: czwarte wydanie angielsko-polskie z 2008 
b. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wykonanie całości prac opisanych ogólnie w punkcie 3 oraz w dokumentacji projektowej i STWiORB, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, a także wszelkie prace, jakie okażą się konieczne do wykonania dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
c. Rozliczenie wynagrodzenia za prace Wykonawcy odbywać się będzie w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego Wykaz Cen (tabel elementów rozliczeniowych). Do rozliczenia (zapłaty) akceptowane będą zakończone „elementy rozliczeniowe”. . 

d. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia do 20 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Nazwy kodów CPV - robót występujących przy realizacji przedsięwzięcia - przedmiot zamówienia odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

	Roboty budowlane 
	45.00.00.00-7 

	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
	45.11.12.91-4 

	Roboty budowlane w zakresie budynków 
	45.21.00.00-2 

	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami 
	45.21.40.00-0 

	Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych 
	45.21.46.10-9 

	Roboty instalacyjne w budynkach 
	45.30.00.00-0 


9. Dokumentacja projektowa  - autorzy
Nazwa i adres jednostki, która opracowała części składowe projektu [image: image1.wmf]KONTRAPUNKT

architektura  -  konstrukcja  -  technologia 

KONTRAPUNKT   V-PROJEKT   ZESPÓŁ   PROJEKTOWO - INWESTYCYJNY

ul. Zabłocie 39,  30-701 Kraków   NIP:  676-172-86-69 REGON:  351257980

Bank Spółdzielczy   w   Krzeszowicach   r-k   nr 193011220-86120003-31509-2700311

tel:  +48 12 296 02 71    fax:  +48 12 296 02 71   e-mail:   kvp.kvp.pl    see  our  website: www.kvp.pl


Projekt sporządził zespół::

Budynki
	Imię i nazwisko


	Branża

	mgr inż. arch. Aleksander Mirek
	Generalny projektant

	mgr inż. arch. Ewa Dobrucka


	Architektura -  sprawdzający

	mgr inż. Tomasz Żebro 
	Konstrukcja

	dr. inż. Przemysław Ruchała
	Konstrukcja – sprawdzający

	mgr inż. Paweł Kasperski
	Instalacje sanitarne

	mgr inż. Paweł Czernecki


	Instalacje sanitarne- sprawdzający


	mgr inż. Jerzy Trześniowski
	Elektryka

	mgr inż. Stanisław Hamerski
	Elektryka – sprawdzający

	mgr inż. Andrzej Komisarz
	Gazy techniczne

	mgr inż. Zofia Bubka
	Gazy techniczne

sprawdzający


Zagospodarowanie terenu

	Imię i nazwisko


	Branża

	mgr inż. arch. 

Aleksander Mirek
	Generalny projektant

	mgr inż. arch. Ewa Dobrucka


	Architektura - sprawdzający

	mgr inż. 

Grzegorz Piecha
	Drogi

	mgr inż.

Marek Faryna
	Drogi - sprawdzający

	mgr inż. Tomasz Żebro
	Konstrukcja

	mgr inż. Paweł Kasperski
	instalacja sanitarne

- projektant

	mgr inż. Paweł Czernecki
	instalacja sanitarne

- sprawdzający

	mgr inż. Jerzy Trześniowski
	instalacja elektryczne

- projektant

	mgr inż. Stanisław Hamerski
	instalacja elektryczne

- sprawdzający


10. Wykaz elementów rozliczeniowych 
a. OPIS

Wykaz elementów rozliczeniowych powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem Robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. Krótkie opisy pozycji w Wykazie elementów rozliczeniowych przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Warunkach Kontraktu i Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji lub opisów Robót i zastosowanych Materiałów, Urządzeń.  Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane Roboty zapłacony zgodnie z zapisami zawartym w Warunkach Kontraktu. Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały/Urządzenia, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji. . Płatność będzie dokonywana na podstawie Wycenionego Wykazu elementów rozliczeniowych za pełne wykonanie Robót objętych daną pozycją. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Wykazie elementów rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją, poza przypadkami określonymi w Kontrakcie. Ceny ryczałtowe powinny zawierać, (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w którejś z pozycji Wykazu elementów rozliczeniowych. Uwzględniając w cenach ryczałtowych roboty tymczasowe należy wziąć pod uwagę fakt, że materiały, które będą do tych robót wykorzystane, są w całości własnością Wykonawcy.  Uważa się, że cena za prace, której nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach Wycenionego Wykazu elementów rozliczeniowych, została rozłożona na ceny ryczałtowe podane dla innych elementów robót. Ceny ryczałtowe należy podawać bez VAT. Ceny ryczałtowe każdej pozycji w Wycenionym Wykazie elementów rozliczeniowych powinny być podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym na formularzu Wykazu. Wszystkie Ceny Ryczałtowe w Wykazie elementów rozliczeniowych należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Lp.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Wartość 

	Koszty ogólne

	1
	Tablicze informacyjne i pamiątkowe
	Ryczałt
	 

	2
	Zaplecze budowy
	Ryczałt
	 

	3
	Koordynacja dostaw wyposażenia, nadzór nad dostawami
	Ryczałt
	 

	4
	Podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie ewakuacyjne.
	Ryczałt
	 

	5
	Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe
	ryczałt
	 

	Razem koszty ogólne
	 

	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

	Budynek nr 7

	6
	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	7
	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	8
	Rozbiórka elementów, betonowych, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	9
	Rozebranie stropów, płaskich, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	10
	Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego, 
	ryczałt
	 

	11
	Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	12
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	13
	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	14
	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach, na stropach płaskich, belkach i schodach z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	15
	Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	16
	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	17
	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe wieszarowe, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	18
	Prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych.
Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych przed wpływami atmosferycznymi wraz z rozebraniem zabezpieczenia
	ryczałt
	 

	19
	Wykonanie ścianek szczelnych stalowych metodą bezwibracyjną, kategoria gruntu II÷III
	ryczałt
	 

	20
	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych metodą bezwibracyjną, kategoria gruntu II÷III
	ryczałt
	 

	21
	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy, wraz z opłatami za składowanie, kategoria  gruntu III-IV
Zabezpieczenie wykopu przed dostępem osób postronnych,
	ryczałt
	 

	22
	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 6,0 m, kategoria gruntu III-IV
	ryczałt
	 

	23
	Obniżenie poziomu wody gruntowej przez wypompowanie z wykopu, wraz z wszelkimi opłatami z tym związanymi i utrzymaniem żądanego poziomu wody przez czas wykonywania robót
	ryczałt
	 

	24
	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami 
	ryczałt
	 

	25
	Wykonanie podbicia fundamentów 
Stały monitoring budynku przez geologa na czas wykonaywania prac
	ryczałt
	 

	26
	Wykonanie kotew gruntowych utrzymujących podbicie, oraz projektowane fundamenty w miejscach obniżenia 
Stały monitoring budynku przez geologa na czas wykonaywania prac
	ryczałt
	 

	27
	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 poziomach), metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 3 cegieł
	ryczałt
	 

	28
	Osuszanie ścian, sufitów oraz posadzek budynków 
	ryczałt
	 

	29
	Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
	ryczałt
	 

	30
	Izolacja fundamentów membraną izolacyjna 
	ryczałt
	 

	31
	Izolacja ścian fundamentowych płytami styropianowymi 
	ryczałt
	 

	32
	Osłona izolacji cieplnej folią wytłaczaną "kubełkową"
	ryczałt
	 

	33
	Podkłady, betonowe, beton C12/15 , transport pompą
	ryczałt
	 

	34
	Wykonanie izolacji przeciwwodnej z maty izolacyjnej 
	ryczałt
	 

	35
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu płyty fundamentowe zbrojone
	ryczałt
	 

	36
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Ściany zbrojone 
	ryczałt
	 

	37
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Płyty stropowe zbrojone 
	ryczałt
	 

	38
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi 
	ryczałt
	 

	39
	Izolacja fundamentów membraną izolacyjną 
	ryczałt
	 

	40
	Izolacja ścian fundamentowych płytami styropianowymi 
	ryczałt
	 

	41
	Osłona izolacji folią wytłaczaną "kubełkową"
	ryczałt
	 

	42
	Podkłady, betonowe, beton C12/15 , transport pompą
	ryczałt
	 

	43
	Wykonanie izolacji przeciwwodnej z maty izolacyjnej 
	ryczałt
	 

	44
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą
Ławy fundamentowe zbrojone
	ryczałt
	 

	45
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu ompą, 
Gzymsy o wysięgu do 25 cm
	ryczałt
	 

	46
	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy na zimno
	ryczałt
	 

	47
	Wykucie bruzd pionowych 1x3/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z wykuciem strzępi do połączenia słupów ze ścianami.
	ryczałt
	 

	48
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Słupy zbrojone 
	ryczałt
	 

	49
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Belki zbrojone 
	ryczałt
	 

	50
	Dostawa i  montaż kotew stalowych do zamocowania belek w ścianach, wraz z wykuciem gniazd, przewierceniem otworów dla śrub, oraz wypełnieniem gniazd po montażu zaprawą pęczniejącą
	ryczałt
	 

	51
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Schody żelbetowe zbrojone 
	ryczałt
	 

	52
	Wykopy ręczne z transportem gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III
	ryczałt
	 

	53
	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek
	ryczałt
	 

	54
	Schody żelbetowe - stopnie betonowe z betonu , zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu
	ryczałt
	 

	55
	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich - mieszanka żwirowo -tłuczniowa (50/50 %)
	ryczałt
	 

	56
	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
	ryczałt
	 

	57
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej M12 pod posadzki zatarte na gładko
	ryczałt
	 

	58
	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie włóknami 
	ryczałt
	 

	59
	Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe
	ryczałt
	 

	60
	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły kl.150, konstrukcja na zaprawie cementowo-wapiennej
	ryczałt
	 

	61
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, wykucie bruzd dla belek stalowych, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych , przewiercenie otworów i skręcenie belek śrubami  osiatkowanie stopek belek i oszpałdowanie
	ryczałt
	 

	62
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków 
	ryczałt
	 

	63
	Naprawa drobnych pęknięć murów o szerokości do 4 mm przez wypełnienie zaprawą cementową marki 8 Mpa
	ryczałt
	 

	64
	Naprawa pęknięć murów o szerokości ponad 4 mm przez zastosowanie metod z dowolnego systemu naprawy, wzmacniania i stabilizacji uszkodzonych konstrukcji murowych
	ryczałt
	 

	65
	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	ryczałt
	 

	66
	Wykonanie otworów, oraz obsadzenie w gotowych otworach kotew wklejanych M16 o długości 150 mm
	ryczałt
	 

	67
	Dostawa oraz montaż różnych elementów konstrukcji stalowych. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie
	ryczałt
	 

	68
	Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C), oraz malowanie farbą antykorozyjną.
Czyszczenie odsłonietych elementów istniejącej konstrukcji stropu
	ryczałt
	 

	69
	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych
	ryczałt
	 


	70
	Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej zestawem farb do lkasy odporności  R 120 min
Zestaw: farba podkładowa epoksydowa, powłoka ogniochronna pęczniejąca, farba nawierzchniowa poliuretanowa
	ryczałt
	 

	71
	Stropy WPS, montaż belek stalowych z osiatkowaniem
	ryczałt
	 

	72
	Stropy WPS. - Montaż płyt stropowych WPS
	ryczałt
	 

	73
	Wykonanie stropów między istniejącymi belkami stalowymi w postaci zespolonej płyty na szalunku traconym z blachy profilowej 
	ryczałt
	 

	74
	Murlaty z drewna 
	ryczałt
	 

	75
	Konstrukcja dachu z elementów z drewna klejonego GL-24h
Krokwie zwykłe, i narożne (dźwigary), 
	ryczałt
	 

	76
	Konstrukcja dachu z elementów z drewna klejonego GL-24h
Słupy z drewna 
	ryczałt
	 

	77
	Konstrukcja dachu z elementów z drewna KVH
Ramy górne i platwie z drewna
	ryczałt
	 

	78
	Konstrukcja dachu z elementów z drewna C-24
Elementy lukarn z drewna 
	ryczałt
	 

	79
	Dostawa oraz montaż elementów konstrukcji okuć dla konstrukcji dachu wraz z mocoawniem do konstrukcji
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
	ryczałt
	 

	80
	Stężenie konstrukcji dachu taśmami BMF 
	ryczałt
	 

	81
	Izolacja połaci dachu z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej, nabicie kontrłat, łacenie połaci dachu 
	ryczałt
	 

	82
	Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki
Cena jednostkowa winna obejmować dachówkę, wraz z kompletnym systemem akcesoriów do pokrycia dachu.
	ryczałt
	 

	83
	Izolacja połaci dachu z płyt z wełny mineralnej układanej między elementami konstrukcji z izolacją z folii paroizolacyjnej
	ryczałt
	 

	84
	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01
	ryczałt
	 

	85
	Podbitka połaci dachu z desek struganych profilowanych , wraz z konstrukcją wsporczą oraz lakierowaniem 2 - krotnym lakierem koloryzującym
	ryczałt
	 

	86
	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej, wraz z wpustami
	ryczałt
	 

	87
	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej, wraz z załamaniami i kołnierzami przy rurze deszczowej
	ryczałt
	 

	88
	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej
	ryczałt
	 

	89
	Właz dachowy wg.dokumentacji  - dostawa i montaż
	ryczałt
	 

	90
	Ławy kominiarskie wg.dokumentacji - dostawa i montaż
	ryczałt
	 

	91
	Stopnie kominiarskie wg.dokumentacji - dostawa i montaż
	ryczałt
	 

	92
	Płotki przeciwśniegowe wg.dokumentacji - dostawa i montaż
	ryczałt
	 

	93
	Odtworzenie lukarn zgodnie z wzorem historycznym  - wykonanie wg.projektu
	ryczałt
	 

	94
	Odtworzenie wieżyczek wraz z kominami zgodnie z wzorem historycznym wg.projektu
	ryczałt
	 

	95
	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków 
	ryczałt
	 

	96
	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych gr. 8cm - transport materiałów wyciągiem
	ryczałt
	 

	97
	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych gr. 10cm - transport materiałów wyciągiem
	ryczałt
	 

	98
	Systemowe przegrody ustępowe, ścianki z drzwiami - dostawa i montaż
	ryczałt
	 

	99
	Montaż zabudowy systemowej w pomieszczeniach laboratoryjnych "czystych"
Ścianki i obudowy ścian oraz sufitów z paneli systemowych o grubości 6 cm, płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm z wypełnieniem z wełny mineralnej min 100 kg/m3, powierzchnie lakierowane proszkowo w kolorze białym.
	ryczałt
	 

	100
	Wykucie z muru i wstawienie nowej stolarki okiennej zgodnie z dokumentacją
	ryczałt
	 

	101
	Wykucie starych i wstawienie nowych okien z roletami wg.dokumentacji 
	ryczałt
	 

	102
	Wykucie z muru i wstawienie nowej stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacją
	ryczałt
	 

	103
	Stolarka aluminiowa systemowa. Zabudowa wiatrołapu z drzwiami dwuskrzydłowymi
	ryczałt
	 

	104
	Dostawa oraz montaż samozamykaczy hydraulicznych do drzwi
	ryczałt
	 

	105
	Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na stropach i ścianach wraz z przygotowaniem podłoża
	ryczałt
	 

	106
	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
	ryczałt
	 

	107
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt ze styropianu ekstrudowanego układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 
	ryczałt
	 

	108
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej M12 pod posadzki 
	ryczałt
	 

	109
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 
	ryczałt
	 

	110
	Wykładziny podłogowe PCV zgodnie z dokumentacją
	ryczałt
	 

	111
	Posadzki z płytek gresowych 60*60 cm z gruntowaniem podłoża 
	ryczałt
	 

	112
	Posadzki z płytek ceramicznych zgodnie z dokumentacją
	ryczałt
	 

	113
	Hydroizolacja systemowa 
	ryczałt
	 

	114
	Okładziny schodów z płytek kamionkowych z ochroną krawędzi stopni schodów profilem antypoślizgowym.
	ryczałt
	 

	115
	Posadzki  z żywic epoksydowych wykonywane na gotowym podłożu betonowym 
	ryczałt
	 

	116
	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej, 
	ryczałt
	 

	117
	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowo-kartonowych spoinowanych szpachlowanych
	ryczałt
	 

	118
	Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie z 2-krotnym szpachlowaniem
	ryczałt
	 

	119
	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne – sufity
	ryczałt
	 

	120
	Malowanie tynków, farbą emulsyjną 
	ryczałt
	 

	121
	Tapetowanie ścian okleiną winylową zmywalną do pomieszczeń o wysokim stopniu czystości (np. Vescom Delta) w kolorze białym
	ryczałt
	 

	122
	Tapetowanie ścian tapetą zmywalną 
	ryczałt
	 

	123
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 
	ryczałt
	 

	124
	Dostawa i montaż stropu laminarnego z filtrami HEPA w pomieszczeniu wciągarek
	ryczałt
	 

	125
	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne, powierzchnia do 2,0 m2, wraz z robotami przygotowawczymi
	ryczałt
	 

	126
	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych - ściany z cegły
	ryczałt
	 

	127
	Oczyszczenie podłoża 
	ryczałt
	 

	128
	Uszczelnienie ścian , gruntowanie, zabiegi antysolne
	ryczałt
	 

	129
	Naprawa murów zabytkowych 
Wykucie starych elementów cegieł lub kształtek ceramicznych licowych, oraz wstawienie nowych elementów -
	ryczałt
	 

	130
	Spoinowanie murów z cegły zaprawą z trasem do fugowania murów licowych z cegły
	ryczałt
	 

	131
	Scalanie kolorystyczne murów z cegły licowej
	ryczałt
	 

	132
	Hydrofobizacja powierzchni cegły
	ryczałt
	 

	133
	Zabezpieczenie elewacji ceglanej środkami antygraffiti
	ryczałt
	 

	134
	Konserwacja balustrady przy budynku polegająca na demontażu, naprawie lub wymianie elementów uszkodzonych, oczyszczeniu, zabezpieczeniu antykorozyjnym, pomalowaniu w kolorze czarnym i ponownym montażu
	ryczałt
	 

	135
	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne
	ryczałt
	 

	136
	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień nieporowaty - granit i podobne
	ryczałt
	 

	137
	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyleniem i przezroczystością otoczenia)
	ryczałt
	 

	138
	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni . Granit i podobne.
	ryczałt
	 

	139
	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych.
	ryczałt
	 

	140
	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.
	ryczałt
	 

	141
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej (np Fasrock) pionowe z płyt układanych na sucho
	ryczałt
	 

	142
	Licowanie ścian cegłami (kształtkami) licówkami o wymiarach 25x6x6,5 cm, wraz ze spoinowaniem.
Mocowanie warstwy licowej do ściany żelbetowej kotwami systemowymi ze stali nierdzewnej.
	ryczałt
	 

	143
	Dostawa oraz montaż elementów dla niepełnosprawnych w toaletach
	ryczałt
	 

	144
	Dostawa oraz montaż wyposażenia sanitariatów i innych pomieszczeń wyposażonych w umywalki lub zlewy (wykończenie - stal nierdzewna) 
	ryczałt
	 

	145
	Dostawa oraz montaż luster w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych
	ryczałt
	 

	146
	Dostawa oraz montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach socjalnych (szfki dolne, blat kuchenny, szafki wiszące)
	ryczałt
	 

	147
	Dostawa oraz montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach socjalnych (zabudowa szerokości 60-65 cm wysokości 220 m z lodówką o pojemności 220-240 dm3 z komorą zamrażania do 50 dm3) 
	ryczałt
	 

	148
	Dostawa oraz montaż wyposażenia obiektu w sprzęt oraz oznakowanie p-poż wg Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
	ryczałt
	 

	149
	Konserwacja isntniejacej klatki schodowej drewnianej wg,programu konserwatorskiego
	ryczałt
	 

	150
	Podokienniki wewnętrzne granitowe 
	ryczałt
	 

	151
	Wycieraczki o wymiarach 115x150 cm, wkład Winyl/ szczotka naprzemian. 
	ryczałt
	 

	152
	Balustrady pochylni ze stali nierdzewnej o wysokości 83 cm, z wypełnieniem ze szkłabezpiecznego grubości 10 mm, wraz z dwoma pochwytami z rur ze stali nierdzewnej
	ryczałt
	 

	153
	Balustrady schodów zewnętrznych ze stali nierdzewnej o wysokości 110 cm, ażurowe wraz z pochwytem z rury ze stali nierdzewnej
	ryczałt
	 

	154
	Balustrady klatki schodowej wewnętrznej ze stali nierdzewnej o wysokości 110 cm, ażurowe wraz z pochwytem 45x20 mm ze stali nierdzewnej. Wypełnienie z prętów poziomych
	ryczałt
	 

	155
	Pochwyty ze stali nierdzewnej 45x20 mm, na wspornikach mocowanych do ściany
	ryczałt
	 

	156
	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku
	ryczałt
	 

	157
	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej o grubości 8 mm
	ryczałt
	 

	158
	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m
	ryczałt
	 

	159
	Demontaż, oczyszczenie, konserwacja w warsztacie, oraz montaż balustrady schodów wewnętrznych 
	ryczałt
	 

	160
	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
	ryczałt
	 

	161
	Schody drewniane sosnowe jednobiegowe , drabiniaste z poręczą. 
	ryczałt
	 

	162
	Warstwa podbudowy pod nawierzchnię pochylni z kruszyw łamanych gr. 10 cm
	ryczałt
	 

	163
	Nawierzchnia pochylni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	ryczałt
	 

	164
	Daszki aluminiowe szklone nad wiatrołapem i wyjściami ewakuacyjnymi
	ryczałt
	 

	165
	Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kategorii IV
	ryczałt
	 

	166
	Niepalne przykrycie z paneli blaszanych z rdzeniem poliuretanowym w ramie aluminiowej
	ryczałt
	 

	167
	Wrota stalowe, rozwierane pełne malowane proszkowo w kolosze RAL 7021
	ryczałt
	 

	168
	Wyposażenie sanitariatów i aneksów kuchennych 
	ryczałt
	 

	169
	Pozostałe elementy wyposażenia stałego i ruchomego
	ryczałt
	 

	170
	Pozostałe elementy wykończenia wewnętrznego
	ryczałt
	 

	171
	Prace konserwatorskie
	ryczałt
	 

	172
	Dostawa i montaż dźwigu osobowo-towarowego o nośności  1000 kg, wysokość podnoszenia 10,80 m, 4 przystanki, szyb dźwigu o wymiarach 250x165 cm.
Kabina w wykonaniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej z drzwiami teleskopowymi z posadzką gres,
	ryczałt
	 

	173
	Dostawa i montaż windy technicznej o nośności  1000 kg, wysokość podnoszenia 5,50 m, 2 przystanki, szyb dźwigu o wymiarach 140x155 cm.
Kabina w wykonaniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej z drzwiami teleskopowymi z posadzką gres.
	ryczałt
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	174
	Wykonanie kompletnych pali typu CFA z trzpieniem 
	ryczałt
	 

	175
	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z betonu w deskowaniu U-Form - transport betonu ze środków transportowych
	ryczałt
	 

	176
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
	ryczałt
	 

	177
	Dostawa i  montaż w deskowaniu kosza kotew stalowych 
	ryczałt
	 

	178
	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.
Konstrukcje kozłowa spinająca budynek, wraz z zamocowaniem do konstrukcji budynku - wg.dokumentacji
	ryczałt
	 

	179
	Demontaż konstrukcji stalowej po zakończeniu robót konstrukcyjnych.
Konstrukcje kozłowa spinająca budynek wg.dokumentacji
	ryczałt
	 

	180
	Rozbiórka elementów, żelbetowych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za składowanie
	ryczałt
	 

	181
	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad
Balustrada balkonu nad wejściem głównym
	ryczałt
	 

	182
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za  utylizację
	ryczałt
	 

	183
	Demontaż baz oraz głowic kolumn podpierających balkon nad wejściem głównym.  Przechowanie elementów do ponownego wbudowania
	ryczałt
	 

	184
	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów ( bez odzysku ) z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	185
	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej ( bez odzysku ) z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za  utylizację
	ryczałt
	 

	186
	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za  utylizację
	ryczałt
	 

	187
	Rozbiórka elementów, betonowych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za  utylizację
	ryczałt
	 

	188
	Rozbiórka elementów, żelbetowych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za  utylizację
	ryczałt
	 

	189
	Rozebranie stropów, płaskich z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za  utylizację
	ryczałt
	 

	190
	Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za  utylizację
	ryczałt
	 

	191
	Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej  z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za  utylizację
	ryczałt
	 

	192
	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za  utylizację
	ryczałt
	 

	193
	Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za  utylizację
	ryczałt
	 

	194
	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za  utylizację
	ryczałt
	 

	195
	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe wieszarowe z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za  utylizację
	ryczałt
	 

	196
	Prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych.
Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych przed wpływami atmosferycznymi wraz z rozebraniem zabezpieczenia
	ryczałt
	 

	197
	Wywóz i utylizacja zastanych elementów i materiałów zalegających na placu budowy oraz w budynkach (m.in.. Meble) , w tym likwidacja składu żużla
	ryczałt
	 

	198
	Demontaż elementów - pilastry z bloków kamiennych - bazy i głowice. Przechowanie elementów do ponownego wbudowania.
	ryczałt
	 

	199
	Wykonanie ścianek szczelnych stalowych metodą bezwibracyjną, 
	ryczałt
	 

	200
	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych metodą bezwibracyjną, 
	ryczałt
	 

	201
	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy, wraz z opłatami za składowanie. Zabezpieczenie wykopu przed dostępem osób postronnych,
	ryczałt
	 

	202
	Obniżenie poziomu wody gruntowej przez wypompowanie z wykopu, wraz z wszelkimi opłatami z tym związanymi i utrzymaniem żądanego poziomu wody przez czas wykonywania robót
	ryczałt
	 

	203
	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
	ryczałt
	 

	204
	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie  ziemi z piwnic budynku
	ryczałt
	 

	205
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy, wraz z opłatami za składowanie, 
	ryczałt
	 

	206
	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami 
	ryczałt
	 

	207
	Wykonanie podbicia fundamentów metodą bezwykopową. Stały monitoring budynku przez geologa na czas wykonywania prac
	ryczałt
	 

	208
	Wykonanie kotew gruntowych utrzymujących podbicie, oraz projektowane fundamenty w miejscach obniżenia - wg.projektu konstrukcyjnego
Stały monitoring budynku przez geodetę na czas wykonaywania prac
	ryczałt
	 

	209
	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 poziomach), metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 3 cegieł
	ryczałt
	 

	210
	Osuszanie ścian, sufitów oraz posadzek budynków metodą kondensacyjną za pomocą osuszaczy 
	ryczałt
	 

	211
	Osuszanie obiektu metodą adsorpcyjno - ciśnieniową za pomocą osuszaczy 
	ryczałt
	 

	212
	Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
	ryczałt
	 

	213
	Izolacja fundamentów membraną izolacyjna 
	ryczałt
	 

	214
	Iozlacja ścian fundamentowych płytami styropianowymi 
	ryczałt
	 

	215
	Osłona izolacji cieplnej folią wytłaczaną "kubełkową"
	ryczałt
	 

	216
	Podkłady betonowe, transport pompą
	ryczałt
	 

	217
	Wykonanie izolacji przeciwwodnej z maty izolacyjnej 
	ryczałt
	 

	218
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Płyty fundamentowe zbrojone
	ryczałt
	 

	219
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Ławy fundamentowe zbrojone 
	ryczałt
	 

	220
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Ściany zbrojone 
	ryczałt
	 

	221
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Słupy zbrojone 
	ryczałt
	 

	222
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Belki i podciągi zbrojone 
	ryczałt
	 

	223
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu  
Płyty stropowe zbrojone 
	ryczałt
	 

	224
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
	ryczałt
	 

	225
	Dostawa i obsadzenie w deskowaniach trzpieni dylatacyjnych
	ryczałt
	 

	226
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, wykucie bruzd dla belek stalowych, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 400, przewiercenie otworów i skręcenie belek śrubami w odstępach min 100 cm, osiatkowanie stopek belek i oszpałdowanie
	ryczałt
	 

	227
	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.
Konstrukcje stalowe słupy wg.dokuementacji
	ryczałt
	 

	228
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu C25/30 pompą, 
Gzymsy żelbetowe 
	ryczałt
	 

	229
	Deskowanie oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu C25/30 pompą, 
Schody żelbetowe zbrojone 
	ryczałt
	 

	230
	Dostawa i  montaż kotew stalowych do zakotwienia płyt stropowych w ścianach istniejących, wraz z wykuciem bruzdy o przekroju 8x22 cm, przewierceniem otworów dla śrub, oraz wypełnieniem gniazd po montażu zaprawą pęczniejącą
	ryczałt
	 

	231
	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły kl.150 , ściany na zaprawie cementowej M12
	ryczałt
	 

	232
	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	ryczałt
	 

	233
	Słupy i kolumny z bloków kamiennych - bazy i głowice 
Montaż zdemontowanych elemenów bazy i głowic słupów podpierających balkon nad wejściem głównym
	ryczałt
	 

	234
	Konstrukcja dachu z elementów z drewna C-24
Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
	ryczałt
	 

	235
	Konstrukcja dachu z elementów z drewna klejonego GL-24h
Krokwie zwykłe, i narożne (dźwigary), 
	ryczałt
	 

	236
	Konstrukcja dachu z elementów z drewna klejonego GL-24h
Słupy 
	ryczałt
	 

	237
	Konstrukcja dachu z elementów z drewna klejonego GL-24h
Ramy górne i platwie, 
	ryczałt
	 

	238
	Nadbitki 
	ryczałt
	 

	239
	Konstrukcja dachu z elementów z drewna C-24
Elementy lukarn, 
	ryczałt
	 

	240
	Dostawa oraz montaż elementów konstrukcji okuć dla konstrukcji dachu wraz z mocoawniem do konstrukcji żelbetowej. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
	ryczałt
	 

	241
	Stężenie konstrukcji dachu taśmami BMF 2x40 mm
	ryczałt
	 

	242
	Izolacja połaci dachu z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej, nabicie kontrłat, łacenie połaci dachu pod pokrycie dachówką karpiówką w koronkę
	ryczałt
	 

	243
	Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę wraz z kompletnym systemem akcesoriów do pokrycia dachu.
	ryczałt
	 

	244
	Izolacja połaci dachu z płyt z wełny mineralnej układanej między elementami konstrukcji z izolacją z folii paroizolacyjnej
	ryczałt
	 

	245
	Obicie połaci dachu od spodu płytami OSB grub. 18 mm
	ryczałt
	 

	246
	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-01
	ryczałt
	 

	247
	Podbitka połaci dachu z desek struganych profilowanych o grubości 15 mm, wraz z konstrukcją wsporczą oraz lakierowaniem 2 - krotnym lakierem koloryzującym
	ryczałt
	 

	248
	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Daszek na gzymsie istniejącym w poziomie stropu nad II piętrem
	ryczałt
	 

	249
	Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Daszek na gzymsie istniejącym w poziomie stropu nad II piętrem
	ryczałt
	 

	250
	Wykonanie otworów, oraz obsadzenie kotew wklejanych HILTI  M20 do mocowania płatwi do muru
Daszek na gzymsie istniejącym w poziomie stropu nad II piętrem
	ryczałt
	 

	251
	Krokiewki,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Daszek na gzymsie istniejącym w poziomie stropu nad II piętrem
	ryczałt
	 

	252
	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
Daszek na gzymsie istniejącym w poziomie stropu nad II piętrem
	ryczałt
	 

	253
	Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki
Cena jednostkowa winna obejmować dachówkę, wraz z kompletnym systemem akcesoriów do pokrycia dachu.
Daszek na gzymsie istniejącym w poziomie stropu nad II piętrem
	ryczałt
	 

	254
	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej, wraz z wpustami
	ryczałt
	 

	255
	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej, wraz z wpustami
	ryczałt
	 

	256
	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej, wraz z załamaniami i kołnierzami przy rurze deszczowej
	ryczałt
	 

	257
	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej
	ryczałt
	 

	258
	Właz dachowy wg.dokumentacji - dostawa i montaż
	ryczałt
	 

	259
	Ławy kominiarskie wg.dokumentacji - dostawa i montaż
	ryczałt
	 

	260
	Stopnie kominiarskie wg.dokumentacji - dostawa i montaż
	ryczałt
	 

	261
	Płotki przeciwśniegowe wg.dokumentacji - dostawa i montaż
	ryczałt
	 

	262
	Odtworzenie lukarn zgodnie z wzorem historycznym  - wykonanie wg.projektu
	ryczałt
	 

	263
	Wykonanie obudowy projektowanych wyrzutni powyżej połaci dachu - ścianki na ramie z krawędziaków 8x16 mm mocowanej do konstrukcji dachu, poszycie z płyty gipsowo włóknowej FERMACELL, z okładziną z płytek klinkierowych 25x6x1,5 cm na kleju.
	ryczałt
	 

	264
	Wykonanie przykrycia obudowy projektowanych wyrzutni powyżej połaci dachu - rama z krawędziaków 8x16 mm mocowana do konstrukcji ścianek obrobiona blachą miedzianą od wyrzutni systemowej
	ryczałt
	 

	265
	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu 1S12 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.
Obudowy pionów
	ryczałt
	 

	266
	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków 
	ryczałt
	 

	267
	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych gr. 8cm - transport materiałów wyciągiem
	ryczałt
	 

	268
	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych gr. 10cm - transport materiałów wyciągiem
	ryczałt
	 

	269
	Systemowe przegrody ustępowe - ścianki z drzwiami
	ryczałt
	 

	270
	Montaż zabudowy systemowej w pomieszczeniach laboratoryjnych "czystych"
Ścianki i obudowy ścian oraz sufitów z paneli systemowych o grubości 6 cm, płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm z wypełnieniem z wełny mineralnej min 100 kg/m3, wraz  z zabudową drzwi w ściankach i obudowach, powierzchnie lakierowane proszkowo w kolorze białym.
	ryczałt
	 

	271
	Montaż zabudowy systemowej w pomieszczeniach chłodniczych i cieplnych
Ścianki i obudowy ścian oraz sufitów z paneli płytko profilowanych o grubości 8 cm, płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej z wypełnieniem ze sztywnej pianki bezfreonowej samogasnącej poliuretanowej, powierzchnie lakierowane proszkowo w kolorze białym
	ryczałt
	 

	272
	Obudowa ścian i sufitu z dźwiękochłonnej płyty termoizolacyjnej o grubości 75 mm, z rdzeniem z niepalnej wełny kamiennej w pomieszczeniu pomp próżniowych
	ryczałt
	 

	273
	Wykucie starych i wstawienie nowej stolarki okiennej - na podstawie dokumentacji technicznej
	ryczałt
	 

	274
	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2
	ryczałt
	 

	275
	Drzwi chłodnicze systemowe kompletne do pomieszczeń chłodniczych i cieplnych z zamknięciami systemowymi wyposażonymi w otwieranie od wewnątrz, z systemem alarmu na wypadek zamknięcia człowieka w pomieszczeniu 
	ryczałt
	 

	276
	Drzwi chłodnicze systemowe kompletne do pomieszczeń chłodniczych i cieplnych z zamknięciami systemowymi wyposażonymi w otwieranie od wewnątrz - drzwi chłodnicze systemowe w pok. ciepłych i zinmych 
	ryczałt
	 

	277
	Wykucie starych i wstawienie lub montaż w nowym otworze nowej stolarki drzwiowej - zgodnie z dokumentacją techniczną
	ryczałt
	 

	278
	Klapy rewizyjne o powierzchni < 1,0 m2 o odporności ogniowej EI60 - zgodnie z dokumentacją techniczną  
	ryczałt
	 

	279
	Scianka działowa szklana mocowana w bruzdach (w posadzkach i ścianach) z drzwiami przesuwnymi lub rozwieranymi - zgodnie z dokumentacją techniczną 
	ryczałt
	 

	280
	Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na stropach, ręcznie, wraz z przygotowaniem podłoża
	ryczałt
	 

	281
	Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na ścianach, ręcznie, wraz z przygotowaniem podłoża
	ryczałt
	 

	282
	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
	ryczałt
	 

	283
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej M12 
zatarte na gładko 
	ryczałt
	 

	284
	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami ze zbrojeniem włóknami 
	ryczałt
	 

	285
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt ze styropianu ekstrudowanego układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
	ryczałt
	 

	286
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 
	ryczałt
	 

	287
	Podłoga techniczna podniesiona na wspornikach stalowych ocynkowanych 600*600 mm gr.płyty 42 mm
	ryczałt
	 

	288
	Podłoga w pomieszczeniach chłodniczych i cieplnych.
Izolacja z twardej płyty poliuretanowej o grubości 8 cm, pokrycie ze sklejki wodoodpornej o grubości 15 mm i stalowej blachy nierdzewnej o grubości 1 mm.
	ryczałt
	 

	289
	Wykładzina podłogowa PCV chemoodporna, przemysłowa
	ryczałt
	 

	290
	Wykladzina dywanowa 
	ryczałt
	 

	291
	Posadzki z płytek ceramicznych zgodnie z dokumentacją
	ryczałt
	 

	292
	Hydroizolacja np. CERESIT, złożona z folii Ceresit Cl 51 wraz z taśmą Ceresit CL 152 – kompletny system 
	ryczałt
	 

	293
	Okładziny schodów z płytek kamionkowych z ochroną krawędzi stopni schodów profilem antypoślizgowym.
	ryczałt
	 

	294
	Posadzki  z żywic epoksydowych wykonywane na gotowym podłożu betonowym - grubość 3-5 mm
	ryczałt
	 

	295
	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej
	ryczałt
	 

	296
	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowo-kartonowych spoinowanych szpachlowanych
	ryczałt
	 

	297
	Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie z 2-krotnym szpachlowaniem
	ryczałt
	 

	298
	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne – sufity
	ryczałt
	 

	299
	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne – ściany
	ryczałt
	 

	300
	Malowanie powierzchni metalowych pełnych, drzwi, drzwiczki i elementy pełne o powierzchni do 0.50 m2, farba olejna (dm3)
	ryczałt
	 

	301
	Tapetowanie ścian okleiną winylową zmywalną do pomieszczeń o wysokim stopniu czystości (np. Vescom Delta) w kolorze białym
	ryczałt
	 

	302
	Tapetowanie ścian tapetą zmywalną  (np. Armstrong Style 509-170) w pomieszczeniu socjalnym
	ryczałt
	 

	303
	Tapetowanie ścian tapetą zmywalną  (np. Vescom Hauki 146-8) w pomieszczeniu dla kobiet
	ryczałt
	 

	304
	Tapetowanie ścian tapetą zmywalną  (np. Vescom Trinity 1009-03) w pomieszczeniach biurowych
	ryczałt
	 

	305
	Tapetowanie ścian tapetą zmywalną  (np. Vescom Vinyl Roxen 1002.18) w recepcji
	ryczałt
	 

	306
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 
	ryczałt
	 

	307
	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne, powierzchnia do 2,0 m2, wraz z robotami przygotowawczymi
	ryczałt
	 

	308
	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych - ściany z cegły
	ryczałt
	 

	309
	Oczyszczenie podłoża preparatem 
	ryczałt
	 

	310
	Uszczelnienie ścian , gruntowanie, zabiegi antysolne, 
	ryczałt
	 

	311
	Naprawa murów zabytkowych 
Wykucie starych elementów cegieł lub kształtek ceramicznych licowych, oraz wstawienie nowych elementów - ilość elementów 1 szt
	ryczałt
	 

	312
	Naprawa powierzchni murów zabytkowych 
Wykucie starych elementów cegieł lub kształtek ceramicznych licowych, oraz wstawienie nowych elementów 
	ryczałt
	 

	313
	Spoinowanie murów z cegły zaprawą z trasem do fugowania murów licowych z cegły
	ryczałt
	 

	314
	Scalanie kolorystyczne murów z cegły licowej
	ryczałt
	 

	315
	Hydrofobizacja powierzchni cegły
	ryczałt
	 

	316
	Zabezpieczenie elewacji ceglanej środkami antygraffiti
	ryczałt
	 

	317
	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne
	ryczałt
	 

	318
	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty – piaskowiec
	ryczałt
	 

	319
	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień nieporowaty - granit i podobne
	ryczałt
	 

	320
	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - piaskowiec
	ryczałt
	 

	321
	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyleniem i przezroczystością otoczenia)
	ryczałt
	 

	322
	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Granit i podobne.
	ryczałt
	 

	323
	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Piaskowiec.
	ryczałt
	 

	324
	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych.
	ryczałt
	 

	325
	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.
	ryczałt
	 

	326
	Ocieplenie ścian części dobudowanej płytami styropianowymi zgodnie z dokumentacją
	ryczałt
	 

	327
	Pilastry z bloków kamiennych - bazy i głowice ; obsadzenie bloków zbieżnych, nie prostokątnych lub profilowych
Elementy kamienne głowic pilastrowych w elewacji południowej  - piaskowiec
	ryczałt
	 

	328
	Dostawa oraz montaż elementów dla niepełnosprawnych w toaletach
	ryczałt
	 

	329
	Dostawa oraz montaż wyposażenia sanitariatów i innych pomieszczeń wyposażonych w umywalki lub zlewy (wykończenie - stal nierdzewna) - 1 kpl na kondygnację
	ryczałt
	 

	330
	Dostawa oraz montaż luster szlifowanych
	ryczałt
	 

	331
	Dostawa oraz montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach socjalnych (szfki dolne, blat kuchenny, szafki wiszące)
	ryczałt
	 

	332
	Dostawa oraz montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach socjalnych (zabudowa szerokości 60-65 cm wysokości 220 m z lodówką o pojemności 220-240 dm3 z komorą zamrażania do 50 dm3) 
	ryczałt
	 

	333
	Dostawa oraz montaż wyposażenia obiektu w sprzęt oraz oznakowanie p-poż wg Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
	ryczałt
	 

	334
	Podokienniki wewnętrzne granitowe 
	ryczałt
	 

	335
	Osłona szachtów instalacyjnych z szyby laminowanej 6+4 mm z powierzchnią satynowaną, wewnętrzna szyba malowana metodą sitodruku z termicznym utrwaleniem powłoki.
	ryczałt
	 

	336
	Wycieraczki z kraty stalowej ze stali nierdzewnej o oczkach 200x10 cm
	ryczałt
	 

	337
	Wycieraczki miękkie z profili aluminiowych, wkład winyl / szczotka naprzemian.
	ryczałt
	 

	338
	Dostawa oraz montaż konstrukcji ze stali nierdzewnej pod kraty pomostowe, konstrukcja mocowana do ścian kotwami wklejanymi
	ryczałt
	 

	339
	Podesty z kraty pomostowej ocynkowane 
	ryczałt
	 

	340
	Pochwyt stalowy z rury ocynkowanej 50 mm, mocowanej do ścian przez rozpory śrubowe
	ryczałt
	 

	341
	Drabiny wewnętrzne pionowe ze stali ocynkowanej
	ryczałt
	 

	342
	Pokrywy włazów do kanałów technologicznych o wymiarach 80*95 cm, wykonane z ramy stalowej z profilu zamkniętego 40x40x2 mm, przykrywanego pokrywą z konglomeratu anhydrytowego o grubości 34 mm w obramowaniu
	ryczałt
	 

	343
	Demontaż, oczyszczenie, naprawa, uzupełnienie elementów, zabezpieczenie antykorozyjne, oraz pomalowanie i montaż balustrad okiennych 
	ryczałt
	 

	344
	Balustrady tarasowe ze stali kutej z pochwytem stalowym, 
	ryczałt
	 

	345
	Balustrady tarasowe z rur stalowych z poręczą 
	ryczałt
	 

	346
	Balustrady schodowe z prętów stalowych z elementami kutymi, balustrady mocowane do konstrukcji na śruby. Pochwyt balustrady z czarnego marmuru dębickiego profilowany, przykręcany do górnego pasa balustrady.
	ryczałt
	 

	347
	Pochwyt z czarnego marmuru dębickiego, profilowany, mocowany do pasa z płaskownika mocowanego na wspornikach przykręcanych do ściany
	ryczałt
	 

	348
	Pochwyt z czarnego marmuru dębickiego, profilowany, mocowany do kutych marek stalowych z płaskownika 40x6 mm, mocowany w bruździe, wraz z wykonaniem bruzdy o wymiarach 18x12 cmw ścianie oraz wykonaniem profilu tynkowego bruzdy o szerokości w rozwinieciu 30 cm
	ryczałt
	 

	349
	Wyposażenie sanitariatów i aneksów kuchennych 
	ryczałt
	 

	350
	Pozostałe elementy wyposażenia stałego i ruchomego
	ryczałt
	 

	351
	Pozostałe elementy wykończenia wewnętrznego
	ryczałt
	 

	352
	Prace konserwatorskie
	ryczałt
	 

	349
	Dostawa i montaż dźwigu osobowo-towarowego o nośności  1600 kg, wysokość podnoszenia 10,76 m, 4 przystanki, szyb dźwigu o wymiarach 260x240 cm.
Kabina w wykonaniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej z drzwiami teleskopowymi z posadzką gres,
	ryczałt
	 

	350
	Dostawa i montaż dźwigu osobowo-towarowego o nośności  1125 kg, wysokość podnoszenia 10,76 m, 4 przystanki, szyb dźwigu o wymiarach 245x165 cm.
Kabina w wykonaniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej z drzwiami teleskopowymi z posadzką gres,
	ryczałt
	 

	RAZEM Roboty ogólnobudowlane bud. Nr 9
	 

	Budynki Techniczne

	Stacja transformatorowa T1 + wentylatornia W1 + kanały technologiczne

	351
	Wykonanie ścianek szczelnych stalowych metodą bezwibracyjną
	ryczałt
	 

	352
	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych metodą bezwibracyjną, 
	ryczałt
	 

	353
	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych wykonane metodami tradycyjnymi głębokość wbicia ścianki, do 11 m, kategoria gruntu II-III
	ryczałt
	 

	354
	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych wykonane metodami tradycyjnymi głębokość wbicia ścianki, do 11 m, kategoria gruntu II-III
	ryczałt
	 

	355
	Obniżenie poziomu wody gruntowej przez wypompowanie z wykopu, wraz z wszelkimi opłatami z tym związanymi i utrzymaniem żądanego poziomu wody przez czas wykonywania robót
	ryczałt
	 

	356
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy, wraz z opłatami za składowanie, . Zabezpieczenie wykopu przed dostępem osób postronnych,
	ryczałt
	 

	357
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
	ryczałt
	 

	358
	Wykonanie kompletnych pali typu CFA 
	ryczałt
	 

	359
	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka
	ryczałt
	 

	360
	Podkłady betonowe, transport pompą
	ryczałt
	 

	361
	Izolacja Grace preprufe 300R lub równowazna
	ryczałt
	 

	362
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Płyty fundamentowe zbrojone
	ryczałt
	 

	363
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Ściany proste zbrojone o grubości 30 cm
	ryczałt
	 

	364
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu  pompą,  Słupy  zbrojone 
	ryczałt
	 

	365
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, Belki podciągi i wieńce zbrojone 
	ryczałt
	 

	366
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, Schody proste na gruncie
	ryczałt
	 

	367
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Płyty stropowe 
	ryczałt
	 

	368
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, 
	ryczałt
	 

	369
	Dostawa i obsadzenie w deskowaniach trzpieni dylatacyjnych
	ryczałt
	 

	370
	Podkłady betonowe, transport pompą
	ryczałt
	 

	371
	Izolacja przeciwwodna pionowa lub pozioma z membrany samoprzylepnej 
	ryczałt
	 

	372
	Izolacje cieplne poziome płytą wodoodporną ze styropianu ryflowanego 
	ryczałt
	 

	373
	Warstwa wzmacniająca z geowłokniny polipropylenowej - osłona izolacji cieplnej
	ryczałt
	 

	374
	Warstwa wzmacniająca - membrana zabezpieczająca przed przerastaniem korzeni np: Floradeck MP-I
	ryczałt
	 

	375
	Osłona izolacji cieplnej folią wytłaczaną "kubełkową"
	ryczałt
	 

	376
	Zasypanie wykopów .spycharkami z agęszcz.mechanicznym zagęszczarkami 
	ryczałt
	 

	377
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
	ryczałt
	 

	378
	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro, 
	ryczałt
	 

	379
	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, ze zbrojeniem włóknami 
	ryczałt
	 

	380
	Dostawa oraz montaż konstrukcji stalowej pod kraty pomostowe, główna konstrkucja mocowana do ścian kotwami wklejanymi
	ryczałt
	 

	381
	Kraty pomostowe ocynkowane 
	ryczałt
	 

	382
	Podłoga podniesiona na wspornikach stalowych ocynkowanych 500*500 mm gr.płyty 38 mm
Warstwa wykończeniowa dostosowana do pomieszczeń elektroenergetycznych SN
	ryczałt
	 

	383
	Stolarka drzwiowa wg dokumentacji
	ryczałt
	 

	384
	Przykrycie otworów wentylacyjnych kratami 
	ryczałt
	 

	385
	Wykonanie kompletnych mikropali o długosci 4 mb, o nośności na wyciąganie min. 76 kN każdy
	ryczałt
	 

	386
	Wykonanie kompletnych mikropali o długosci 3 mb, o nośności na wyciąganie min. 50 kN każdy
	ryczałt
	 

	387
	Dostawa i obsadzenie w deskowaniach przepustów kablowych HSI 150
	ryczałt
	 

	388
	Dostawa i obsadzenie w deskowaniach przepustów kablowych HSI 90
	ryczałt
	 

	389
	Izolacje pionowe z płyt styropianowych o grubości 2 cm układanych na sucho – dylatacja
	ryczałt
	 

	390
	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, kitem, trwale plastycznym
	ryczałt
	 

	391
	Izolacje cieplne poziome lub pionowe płytą wodoodporną ze styropianu ryflowanego 
	ryczałt
	 

	392
	Warstwa drenująca z kompozytu drenującego  
	ryczałt
	 

	393
	Warstwa substratu nad stropami
	ryczałt
	 

	394
	Dostawa oraz montaż na konstrukcji żelbetowej kanałów technologicznych wyrzutni i czerpni z blachy ze stali nierdzewnej, wraz z obróbkami cokołu   
	ryczałt
	 

	RAZEM  Stacja transformatorowa T1 + wentylatornia W1 + kanały technologiczne
	 

	Stacja transformatorowa T2 + wentylatornia W2 + kanały technologiczne

	395
	Wykonanie ścianek szczelnych stalowych metodą bezwibracyjną, 
	ryczałt
	 

	396
	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych metodą bezwibracyjną, 
	ryczałt
	 

	397
	Obniżenie poziomu wody gruntowej przez wypompowanie z wykopu, wraz z wszelkimi opłatami z tym związanymi i utrzymaniem żądanego poziomu wody przez czas wykonywania robót
	ryczałt
	 

	398
	Roboty ziemne wykonywane koparkami. Zabezpieczenie wykopu przed dostępem osób postronnych,
	ryczałt
	 

	399
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
	ryczałt
	 

	400
	Wykonanie kompletnych pali typu CFA 
	ryczałt
	 

	401
	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka
	ryczałt
	 

	402
	Podkłady betonowe, transport pompą
	ryczałt
	 

	403
	Izolacja Grace preprufe 300R lub równowazna
	ryczałt
	 

	404
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Płyty fundamentowe zbrojone
	ryczałt
	 

	405
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Ściany proste zbrojone
	ryczałt
	 

	406
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Słupy zbrojone 
	ryczałt
	 

	407
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Belki podciągi i wieńce zbrojone 
	ryczałt
	 

	408
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Schody proste na gruncie, 
	ryczałt
	 

	409
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Płyty stropowe 
	ryczałt
	 

	410
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, 
	ryczałt
	 

	411
	Dostawa i obsadzenie w deskowaniach trzpieni dylatacyjnych
	ryczałt
	 

	412
	Izolacja przeciwwodna pionowa lub pozioma z membrany samoprzylepnej 
	ryczałt
	 

	413
	Izolacje cieplne poziome płytą wodoodporną ze styropianu ryflowanego 
	ryczałt
	 

	414
	Warstwa wzmacniająca z geowłokniny polipropylenowej - osłona izolacji cieplnej
	ryczałt
	 

	415
	Warstwa wzmacniająca - membrana zabezpieczająca przed przerastaniem korzeni np: Floradeck MP-I
	ryczałt
	 

	416
	Osłona izolacji cieplnej folią wytłaczaną "kubełkową"
	ryczałt
	 

	417
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II
	ryczałt
	 

	418
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych EPS 200-036 o grubości 5 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
	ryczałt
	 


	419
	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
	ryczałt
	 

	420
	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro, grubości 40 mm
	ryczałt
	 

	421
	Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana grubości o 10 mm
	ryczałt
	 

	422
	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie włóknami Fibermesh 400
	ryczałt
	 

	423
	Dostawa oraz montaż konstrukcji stalowej pod kraty pomostowe, główna konstrkucja mocowana do ścian kotwami wklejanymi
	ryczałt
	 

	424
	Kraty pomostowe ocynkowane KOZ/34x38/50x4
	ryczałt
	 

	425
	Podłoga podniesiona na wspornikach stalowych ocynkowanych 500*500 mm gr.płyty 38 mm
Warstwa wykończeniowa dosyosowana do pomieszczeń elektroenergetycznych SN
	ryczałt
	 

	426
	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi górą i dołem przez zastosowanie blachy perforowanej kolor RAL 7021 (D4).
	ryczałt
	 

	427
	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe ażurowe przez zastosowanie blachy perforowanej kolor RAL 7021 (D3).
	ryczałt
	 

	428
	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi górą i dołem przez zastosowanie blachy perforowanej kolor RAL 7021 (D5).
	ryczałt
	 

	429
	Drzwi stalowe pełne przeciwpożarowe EI60, kolor RAL 7021 (D6)
	ryczałt
	 

	430
	Deskowanie oraz betonowanie betonem C30/37 W8 konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym.
Ściany proste o grubości 15 cm
	ryczałt
	 

	431
	Przykrycie otworów wentylacyjnych kratami HMS 80x260 cm
	ryczałt
	 

	432
	Wykonanie ścianek szczelnych stalowych metodą bezwibracyjną, głębokość wbicia ścianki, do 11 m, kategoria gruntu II÷III
	ryczałt
	 

	433
	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych metodą bezwibracyjną, głębokość wbicia ścianki, do 11 m, kategoria gruntu II÷III
	ryczałt
	 

	434
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy, wraz z opłatami za składowanie, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV
Zabezpieczenie wykopu przed dostępem osób postronnych,
	ryczałt
	 

	435
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III
	ryczałt
	 

	436
	Wykonanie kompletnych mikropali o długosci 4 mb, o nośności na wyciąganie min. 76 kN każdy
	ryczałt
	 

	437
	Wykonanie kompletnych mikropali o długosci 3 mb, o nośności na wyciąganie min. 50 kN każdy
	ryczałt
	 

	438
	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka
	ryczałt
	 

	439
	Podkłady, betonowe, beton C12/15, transport pompą
	ryczałt
	 

	440
	Izolacja Grace preprufe 300R lub równowazna
	ryczałt
	 

	441
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu C03/37 W8 pompą, 
Płyty fundamentowe zbrojone
	ryczałt
	 

	442
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu C30/37 W8 pompą, 
Ściany proste zbrojone o grubości 25 cm
	ryczałt
	 

	443
	Deskowanie, oraz betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu C30/37 W8 pompą, 
Płyty stropowe o grubości 30 cm
	ryczałt
	 

	444
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20  mm
	ryczałt
	 

	445
	Dostawa i obsadzenie w deskowaniach trzpieni dylatacyjnych
	ryczałt
	 

	446
	Dostawa i obsadzenie w deskowaniach przepustów kablowych HSI 150
	ryczałt
	 

	447
	Dostawa i obsadzenie w deskowaniach przepustów kablowych HSI 90
	ryczałt
	 

	448
	Izolacje pionowe z płyt styropianowych o grubości 2 cm układanych na sucho – dylatacja
	ryczałt
	 

	449
	Izolacje przeciwwodne szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome lub pionowe
	ryczałt
	 

	450
	Podkłady betonowe, beton C12/15, transport pompą
Warstwa spadkowa o grubości 3-10 cm na stropie.
	ryczałt
	 

	451
	Izolacja przeciwwodna pionowa lub pozioma z membrany samoprzylepnej Grace Bituthene 4000 lub równoważna
	ryczałt
	 

	452
	Izolacje cieplne poziome lub pionowe płytą wodoodporną ze styropianu ryflowanego o grubości 10 cm na kleju - Izodren lub równoważna
	ryczałt
	 


	453
	Warstwa wzmacniająca z geowłokniny polipropylenowej - osłona izolacji cieplnej
	ryczałt
	 

	454
	Warstwa wzmacniająca - membrana zabezpieczająca przed przerastaniem korzeni 
	ryczałt
	 

	455
	Warstwa drenująca z kompozytu drenującego  
	ryczałt
	 

	456
	Warstwa substratu nad stropami
	ryczałt
	 

	457
	Zasypanie wykopów. fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami 
	ryczałt
	 

	458
	Dostawa oraz montaż na konstrukcji żelbetowej kanałów technologicznych wyrzutni i czerpni z blachy ze stali nierdzewnej, wraz z obróbkami cokołu   
	ryczałt
	 

	RAZEM  Stacja transformatorowa T2 + wentylatornia W2 + kanały technologiczne
	 

	Agregatorownia (Rozdzielnia generatorów RGG) budynek G

	459
	Wykucie z muru stolarki drzwiowej i okiennej z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	460
	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	461
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	462
	Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	463
	Rozbiórka elementów, betonowych, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	464
	Wykop ręczny - pogłebienie pod nową posadzkę
	ryczałt
	 

	465
	Wykopy z transportem urobku taczkami, 
	ryczałt
	 

	466
	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka
	ryczałt
	 

	467
	Podkłady, betonowe, transport pompą
	ryczałt
	 

	468
	Izolacja Grace preprupe 300R lub równoważna
	ryczałt
	 

	469
	Deskowanie i betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, ławy fundamentowe zbrojone 
	ryczałt
	 

	470
	Deskowanie i betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, płyty fundamentowe zbrojone
	ryczałt
	 

	471
	Deskowanie i betonowanie  konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Ściany proste zbrojone 
	ryczałt
	 

	472
	Deskowanie i betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Słupy zbrojone 
	ryczałt
	 

	473
	Deskowanie i betonowanie konstrukcji w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą, 
Belki, podciagi i wieńce zbrojone 
	ryczałt
	 

	474
	Fundamenty blokowe z betonu pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	ryczałt
	 

	475
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
	ryczałt
	 

	476
	Izolacje pionowe z płyt styropianowych grubości 2 cm układanych na sucho – dylatacja
	ryczałt
	 

	477
	Ściany z bloczków 
	ryczałt
	 

	478
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, ceownik 140 mm
	ryczałt
	 

	479
	Dostawa i montaż wiązarów dachowych. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie
	ryczałt
	 

	480
	Demontaż więźby dachowej z wiązarami płaskimi z wywiezieniem gruzu i opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	481
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni A, konstrukcje szkieletowe - istniejąca konstrukcja
	ryczałt
	 

	482
	Odtłuszczanie, konstrukcje szkieletowe
	ryczałt
	 

	483
	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, farba ogólnego stosowania
	ryczałt
	 

	484
	Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia ogólnego stosowania
	ryczałt
	 

	485
	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	ryczałt
	 

	486
	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, z folią
	ryczałt
	 

	487
	Obróbki blacharskie, blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym, 
	ryczałt
	 

	488
	Montaż obróbek blacharskich - rynny półokrągłe, blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym
	ryczałt
	 

	489
	Montaż obróbek blacharskich - rury spustowe okrągłe, blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym
	ryczałt
	 

	490
	Izolacje poziome, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
	ryczałt
	 

	491
	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
	ryczałt
	 

	492
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko,
	ryczałt
	 

	493
	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, ze zbrojeniem włóknami 
	ryczałt
	 

	494
	Posadzki z żywic epoksydowych wylewano-szpachlowe o grubości 3-5 mm
	ryczałt
	 

	495
	Podłoga podniesiona na wspornikach stalowych ocynkowanych 500*500 mm gr.płyty 38 mm
	ryczałt
	 

	496
	Stolarka drzwiowa zgodnie z dokumentacją
	ryczałt
	 

	497
	Stolarka okienna zgodnie z dokumentacją
	ryczałt
	 

	498
	Dostawa i montaż parapetów wewnetrznych z PCW o szerokości 20-25 cm
	ryczałt
	 

	499
	Czerpnie i wywiewy, 
	ryczałt
	 

	500
	Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na ścianach, ręcznie
	ryczałt
	 

	501
	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne
	ryczałt
	 

	502
	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD
	ryczałt
	 

	503
	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych  z gruntowaniem, 2-krotnie
	ryczałt
	 

	504
	Rozebranie podbudowy, z betonu, grubość 15 cm, mechanicznie
	ryczałt
	 

	505
	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV
	ryczałt
	 

	506
	Oczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych
	ryczałt
	 

	507
	Izolacja pionowa z maty samoprzylepnej 
	ryczałt
	 

	508
	Izolacje pionowe płyta 
	ryczałt
	 

	509
	Osłona izolacji z geowłokniny
	ryczałt
	 

	510
	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV
	ryczałt
	 

	511
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie
	ryczałt
	 

	512
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
	ryczałt
	 

	513
	Licowanie ścian i ościeży otworów płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6,5x2 cm - na kleju
	ryczałt
	 

	514
	Ruszt drewniany na ścianach
	ryczałt
	 

	515
	Panele elewacyjne drewniane gr.2 cm lakierowane
	ryczałt
	 

	RAZEM  Agregatorownia (Rozdzielnia generatorów RGG) budynek G
	 

	Stacja rozprężalni gazów i magazyn butli - budynek D

	516
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
	ryczałt
	 

	517
	Roboty ziemne wykonywane koparkami  z transp.urobku sam.samowyład. poza teren budowy, wraz z opłatami za składowanie, Zabezpieczenie wykopu przed dostępem osób postronnych,
	ryczałt
	 

	518
	Podkłady, betonowe, transport pompą
	ryczałt
	 

	519
	Deskowanie i betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, ławy fundamentowe zbrojone 
	ryczałt
	 

	520
	Deskowanie i betonowanie  konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, 
Ściany proste zbrojone 
	ryczałt
	 

	521
	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe, lepik asfaltowy
	ryczałt
	 

	522
	Izolacja pionowa z maty samoprzylepnej 
	ryczałt
	 

	523
	Izolacje pionowe płyta 
	ryczałt
	 

	524
	Osłona izolacji z geowłokniny
	ryczałt
	 

	525
	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, 
	ryczałt
	 

	526
	Deskowanie i betonowanie konstrukcji w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą, 
Belki, podciagi i wieńce zbrojone 
	ryczałt
	 

	527
	Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe z betonu z zastosowaniem pompy do betonu
	ryczałt
	 

	528
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, 
	ryczałt
	 

	529
	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco jednowarstwowe
	ryczałt
	 

	530
	Ściany murowane z cegieł s
	ryczałt
	 

	531
	Ściany budynków z pustaków ceramicznych 
	ryczałt
	 

	532
	Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon 
	ryczałt
	 

	533
	Wykonanie otworów, oraz obsadzenie w gotowych otworach kotew wklejanych M12 o długości 150 mm
	ryczałt
	 

	534
	Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym
	ryczałt
	 

	535
	Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/I, w układach kanałowych, o średnicy do 160 mm
	ryczałt
	 

	536
	Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 160 mm, cylindryczne
	ryczałt
	 

	537
	Montaż obróbek blacharskich - rynny półokrągłe, blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym
	ryczałt
	 

	538
	Montaż obróbek blacharskich - rury spustowe okrągłe, blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym
	ryczałt
	 

	539
	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek
	ryczałt
	 

	540
	Izolacja Grace preprupe 300R lub równoważna
	ryczałt
	 

	541
	Podkłady, betonowe, beton transport pompą - ze zbrojeniem siatką fi 10  15x15 cm
	ryczałt
	 

	542
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie
	ryczałt
	 

	543
	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
	ryczałt
	 

	544
	Posadzki cementowe z cokolikami 
	ryczałt
	 

	545
	Posadzki z żywic epoksydowych wylewano-szpachlowe o grubości 3-5 mm
	ryczałt
	 

	546
	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów
	ryczałt
	 

	547
	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne
	ryczałt
	 

	548
	Stolarka drzwiowa zgodnie z dokumentacją
	ryczałt
	 

	549
	Licowanie ścian cegłami (kształtkami) licówkami o wymiarach 25x6x6,5 cm, wraz ze spoinowaniem.
Mocowanie warstwy licowej do ściany żelbetowej kotwami systemowymi ze stali nierdzewnej, z wykonaniem izolacji cieplnej płytami styropianowymi o grubości 12 cm układanych na sucho
	ryczałt
	 

	550
	Ogrodzenie z blachy perforowanej COR-TEN wraz z dostawą i montażem konstrukcji wsporczej obetonowanej w gruncie, wraz z częścią otwieraną (bramą).
	ryczałt
	 

	RAZEM  Stacja rozprężalni gazów i magazyn butli - budynek D
	 

	Fundamenty pod urządzenia zewnętrzne

	551
	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku sam.samowyład. poza teren budowy, wraz z opłatami za składowanie, Zabezpieczenie wykopu przed dostępem osób postronnych,
	ryczałt
	 

	552
	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, żwir
	ryczałt
	 

	553
	Podkłady, betonowe, transport pompą
	ryczałt
	 

	554
	Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe
	ryczałt
	 

	555
	Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe z zastosowaniem pompy do betonu
	ryczałt
	 

	556
	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane z lapiku asfaltowego na zimno
	ryczałt
	 

	557
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, 
	ryczałt
	 

	RAZEM  Fundamenty pod urządzenia zewnętrzne
	 

	Zabezpieczenie pożarowe obiektów 

	558
	Dostawa oraz montaż wyposażenia obiektów (budynki T1W1,T2W2, D, G) w sprzęt oraz oznakowanie p-poż wg Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
	ryczałt
	 

	RAZEM  Zabezpieczenie pożarowe obiektów
	 

	ŁĄCZNIE :  BUDYNKI TECHNICZNE
	 

	INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI, CHŁODNICZE

	Budynek nr 7

	Instalacja wentylacji i klimatyzacji

	559
	Centrale wentylacyjne 
	ryczałt
	 

	560
	Urządzenia wentylacyjne (wentylatory)
	ryczałt
	 

	561
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
	ryczałt
	 

	562
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej 
	ryczałt
	 

	563
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej stop niklowy
	ryczałt
	 

	564
	Przewody wentylacyjne nieplastyfikowany PVC
	ryczałt
	 

	565
	Przewody wentylacyjne aluminiowe FLEX izolowane
	ryczałt
	 

	566
	Klapy przeciwpożarowe 
	ryczałt
	 

	567
	Przepustnice 
	ryczałt
	 

	568
	Regulatory przepływu 
	ryczałt
	 

	569
	Tłumiki akustyczne 
	ryczałt
	 

	570
	Klapy zwrotne 
	ryczałt
	 

	571
	Filtr prostokątny 
	ryczałt
	 

	572
	Czerpnie lub wyrzutnie ścienne 
	ryczałt
	 

	573
	Prostokątny króciec elastyczny
	ryczałt
	 

	574
	Okrągły króciec elastyczny
	ryczałt
	 

	575
	Anemostaty 
	ryczałt
	 

	576
	Kratka wentylacyjna 
	ryczałt
	 

	577
	Izolacja przewodów 
	ryczałt
	 

	578
	Perforowany sufit laminarny DPS
	ryczałt
	 

	579
	Perforowany sufit nawiewny z filtrem absolutnym klasy H13 - specjalne wykonanie z podłączeniem od góry, typ DPS/3000x2400/S N=5 n=4
	ryczałt
	 

	580
	Perforowany sufit nawiewny z filtrem absolutnym klasy H13 - specjalne wykonanie z podłączeniem od góry, typ DPS/2400x1200/S N=4 n=2
	ryczałt
	 

	RAZEM Instalacja wentylacji i klimatyzacji
	 

	Instalacja chłodnicza

	581
	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych 
	ryczałt
	 

	582
	Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, wraz z izolacją
	ryczałt
	 

	583
	rozdzielacze do kotłów i inst. Co
	ryczałt
	 

	584
	Przepustnica z siłownikiem fi 65 mm
	ryczałt
	 

	585
	Przepustnice
	ryczałt
	 

	586
	Regulator przepływu 
	ryczałt
	 

	587
	Zawory
	ryczałt
	 

	588
	Fitr kołnierzowy sitkowy 
	ryczałt
	 

	589
	Manometr montowany w gotowej tulei
	ryczałt
	 

	590
	Termometr montowany w gotowej tulei
	ryczałt
	 

	591
	Sprzęgło hydrauliczne Sp250/650
	ryczałt
	 

	592
	Naczynia wzbiorcze 
	ryczałt
	 

	593
	Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym), 
	ryczałt
	 

	594
	Wymienniki 
	ryczałt
	 

	595
	Zbiorniki 
	ryczałt
	 

	596
	Klimakonwektor 
	ryczałt
	 

	597
	Agregat 
	ryczałt
	 

	598
	Układ chłodzenia 
	ryczałt
	 

	599
	Jednostka wewn 
	ryczałt
	 

	600
	Licznik chłodu z przepływomierzem 
	ryczałt
	 

	601
	Rurociągi miedziane 
	ryczałt
	 

	RAZEM Instalacja chłodnicza
	 

	RAZEM Budynek 7
	 

	Budynek nr 9

	Instalacja wentylacji i klimatyzacji

	601
	Centrale wentylacyjne 
	ryczałt
	 

	602
	Urządzenia wentylacyjne (wentylatory)
	ryczałt
	 

	603
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
	ryczałt
	 

	604
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej 
	ryczałt
	 

	605
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej stop niklowy
	ryczałt
	 

	606
	Przewody wentylacyjne nieplastyfikowany PVC
	ryczałt
	 

	607
	Przewody wentylacyjne aluminiowe FLEX izolowane
	ryczałt
	 

	608
	Klapy przeciwpożarowe 
	ryczałt
	 

	609
	Przepustnice 
	ryczałt
	 

	610
	Regulator przepływu 
	ryczałt
	 

	611
	Tłumiki akustyczne 
	ryczałt
	 

	612
	Klapa zwrotna 
	ryczałt
	 

	613
	Filtr prostokątny 
	ryczałt
	 

	614
	Czerpnie lub wyrzutnie ścienne 
	ryczałt
	 

	615
	Prostokątny króciec elastyczny
	ryczałt
	 

	616
	Okrągły króciec elastyczny
	ryczałt
	 

	617
	Anemostaty 
	ryczałt
	 

	618
	Kratka wentylacyjna 
	ryczałt
	 

	619
	Izolacja przewodów 
	ryczałt
	 

	620
	Perforowany sufit laminarny DPS
	ryczałt
	 

	621
	Perforowany sufit nawiewny z filtrem absolutnym klasy H13 - specjalne wykonanie z podłączeniem od góry, typ DPS/3000x2400/S N=5 n=4
	ryczałt
	 

	622
	Perforowany sufit nawiewny z filtrem absolutnym klasy H13 - specjalne wykonanie z podłączeniem od góry, typ DPS/2400x1200/S N=4 n=2
	ryczałt
	 

	RAZEM Instalacja wentylacji i klimatyzacji
	 

	Instalacja chłodnicza

	623
	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych 
	ryczałt
	 

	624
	Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, wraz z izolacją
	ryczałt
	 

	625
	rozdzielacze do kotłów i inst. Co
	ryczałt
	 

	626
	Przepustnica z siłownikiem fi 65 mm
	ryczałt
	 

	627
	Przepustnice
	ryczałt
	 

	628
	Regulator przepływu 
	ryczałt
	 

	629
	Zawory
	ryczałt
	 

	630
	Fitr kołnierzowy sitkowy 
	ryczałt
	 

	631
	Manometr montowany w gotowej tulei
	ryczałt
	 

	632
	Termometr montowany w gotowej tulei
	ryczałt
	 

	633
	Sprzęgło hydrauliczne Sp250/650
	ryczałt
	 

	634
	Naczynia wzbiorcze 
	ryczałt
	 

	635
	Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym), 
	ryczałt
	 

	636
	Wymienniki 
	ryczałt
	 

	637
	Zbiorniki 
	ryczałt
	 

	638
	Klimakonwektor 
	ryczałt
	 

	639
	Agregat 
	ryczałt
	 

	640
	Układ chłodzenia 
	ryczałt
	 

	641
	Jednostka wewn 
	ryczałt
	 

	642
	Licznik chłodu z przepływomierzem 
	ryczałt
	 

	643
	Rurociągi miedziane 
	ryczałt
	 

	RAZEM Instalacja chłodnicza
	 

	RAZEM Budynek 9
	 

	ŁĄCZNIE TABELA:  ROBOTY SANITARNE: wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo
	 

	Sieci i instalacje sanitarne

	KOTŁOWNIA GAZOWA

	Budynek 7 

	Rurociągi i zawory

	644
	Rurociągi z rur stal. czarnych  
	ryczałt
	 

	645
	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, 
	ryczałt
	 

	646
	Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., Fi do 150·mm wraz z izolacją
	ryczałt
	 

	647
	Rurociągi z PVC  Fi zew. 25·mm (z zaworów bezpieczeństwa)
	ryczałt
	 

	648
	Zawory
	ryczałt
	 

	649
	Lejki ściekowe
	ryczałt
	 

	650
	Grupa bezpieczeństwa z odpowietrznikiem automatycznym i manometrem
	ryczałt
	 

	651
	Klapa zamykająca z napędem elektrycznym
	ryczałt
	 

	652
	Przepustnica z napędem ręcznym
	ryczałt
	 

	653
	Przepustnica DN80 z napędem ręcznym
	ryczałt
	 

	654
	Filtr kołnierzowy 
	ryczałt
	 

	655
	Separator powietrza 
	ryczałt
	 

	656
	Mieszacz 3-drogowy DN32 z wkładkami kołnierzowymi, silnik synchroniczny z przekładnią do mieszacza oraz złącze wtykowe do silnika mieszacza
	ryczałt
	 

	657
	Reduktor ciśnienia wraz z manometrem
	ryczałt
	 

	658
	Automatyczny odpowietrznik 3/8"
	ryczałt
	 

	RAZEM rurociągi i zawory
	 

	Urządzenia

	659
	Dostarczenie i zainstalowanie oraz uruchomienie i przeprowadzenie wszelkich prób kotłów gazowych 
	ryczałt
	 

	660
	Podgrzewacz wody użytkowej 
	ryczałt
	 

	661
	Naczynie wzbiorcze wraz z szybkozłączką i manometrem
	ryczałt
	 

	662
	Naczynie wzbiorcze ze flowjet DN32 i manometrem
	ryczałt
	 

	663
	Dostarczenie i montaż komina 1-ściennego DN160 kompletnego wraz z czopuchem 
	ryczałt
	 

	664
	Dostarczenie i montaż pomp obiegowych, cyrkulacyjnych, ładujących
	ryczałt
	 

	665
	Dostarczenie i montaż sprzęgła hydraulicznego 
	ryczałt
	 

	666
	Manometr z kurkiem manometrycznym
	ryczałt
	 

	667
	Termometr
	ryczałt
	 

	668
	Czujnik temperatury wody wraz z okablowaniem
	ryczałt
	 

	669
	Pakiet - czujnik podgrzewacza buforowego wraz z okablowaniem 
	ryczałt
	 

	670
	Wodomierz wody zimnej DN40 z licznikiem impulsów i wyposażeniem umożliwiającym podłączenie licznika do systemu BMS.
	ryczałt
	 

	671
	Dostarczenie i zainstalowanie kompletnej stacji uzdatniania wody
	ryczałt
	 

	RAZEM urządzenia
	 

	RAZEM Budynek nr 7
	 

	Budynek nr 9

	Rurociągi i zawory

	669
	Rurociągi z rur stal. czarnych  
	ryczałt
	 

	670
	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, 
	ryczałt
	 

	671
	Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., Fi do 150·mm wraz z izolacją
	ryczałt
	 

	672
	Rurociągi z PVC  Fi zew. 25·mm (z zaworów bezpieczeństwa)
	ryczałt
	 

	673
	Zawory
	ryczałt
	 

	674
	Lejki ściekowe
	ryczałt
	 

	675
	Grupa bezpieczeństwa z odpowietrznikiem automatycznym i manometrem
	ryczałt
	 

	676
	Klapa zamykająca z napędem elektrycznym
	ryczałt
	 

	677
	Przepustnica z napędem ręcznym
	ryczałt
	 

	678
	Przepustnica DN80 z napędem ręcznym
	ryczałt
	 

	679
	Filtr kołnierzowy 
	ryczałt
	 

	680
	Separator powietrza 
	ryczałt
	 

	681
	Mieszacz 3-drogowy DN32 z wkładkami kołnierzowymi, silnik synchroniczny z przekładnią do mieszacza oraz złącze wtykowe do silnika mieszacza
	ryczałt
	 

	682
	Reduktor ciśnienia wraz z manometrem
	ryczałt
	 

	683
	Automatyczny odpowietrznik 3/8"
	ryczałt
	 

	RAZEM  - rurociągi i zawory
	 

	Urządzenia

	684
	Dostarczenie i montaż wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem wszelkich prób 2 kotłów gazowych moc nominalna 282kW  
	ryczałt
	 

	685
	Podgrzewacz wody użytkowej
	ryczałt
	 

	686
	Naczynie wzbiorcze wraz z szybkozłączką i manometrem
	ryczałt
	 

	687
	Naczynie wzbiorcze ze flowjet DN32 i manometrem
	ryczałt
	 

	688
	Dostarczenie i zainstalowanie komina 1-ściennego DN250 kompletnego wraz z czopuchem
	ryczałt
	 

	689
	Dostarczenie i montaż pomp obiegowych, cyrkulacyjnych, ładujących
	ryczałt
	 

	690
	Dostarczenie i zainstalowanie sprzęgła hydraulicznego
	ryczałt
	 

	691
	Manometr z kurkiem manometrycznym
	ryczałt
	 

	692
	Termometr
	ryczałt
	 

	693
	Czujnik temperatury wody wraz z okablowaniem
	ryczałt
	 

	694
	Pakiet - czujnik podgrzewacza buforowego wraz z okablowaniem 
	ryczałt
	 

	695
	Wodomierz wody zimnej DN40 z licznikiem impulsów i wyposażeniem umożliwiającym podłączenie licznika do systemu BMS. 
	ryczałt
	 

	696
	Dostarczenie i zainstalowanie kompletnej stacji uzdatniania wody
	ryczałt
	 

	RAZEM - urządzenia
	 

	RAZEM Budynek E
	 

	Budynek E 

	Urządzenia

	697
	Dostarczenie, zamontowanie , uruchomienie oraz przeprowadzenie wszelkich prób kotłów gazowych 
	ryczałt
	 

	698
	Naczynie wzbiorcze ze sterownikiem i wbudowanym kompresorem
	ryczałt
	 

	699
	Dostarczenie i zainstalowanie komina 2-ściennego DN600/665 kompletnego o wysokości 7,34 wraz z czopuchem
	ryczałt
	 

	700
	Instalowanie licznika ciepła oraz przetwornikiem przepływu DN80
	ryczałt
	 

	701
	Instalowanie licznika ciepła oraz przetwornikiem przepływu DN20
	ryczałt
	 

	702
	Dostarczenie i zainstalowanie pomp obiegowych
	ryczałt
	 

	703
	Instalowanie sprzęgła hydraulicznego 
	ryczałt
	 

	704
	Manometr z kurkiem manometrycznym
	ryczałt
	 

	705
	Termometr
	ryczałt
	 

	706
	Wodomierz DN20 ze zdalnym odczytem
	ryczałt
	 

	707
	Dostarczenie i zainstalowanie kompletnej stacji uzdatniania wody
	ryczałt
	 

	708
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I -udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 8000·mm, ocynkowane
	ryczałt
	 

	709
	Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
	ryczałt
	 

	710
	Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 630·mm, cylindryczne
	ryczałt
	 

	RAZEM - urządzenia
	 

	RAZEM Budynek E
	 

	ŁĄCZNIE TABELA KOTŁOWIA GAZOWA
	 

	INSTALACJA GAZOWA

	Budynek 7

	711
	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, 
	ryczałt
	 

	712
	Kurki gazowe przelotowe, 
	ryczałt
	 

	713
	Kurki gazowe przelotowe, DN50 mm
	ryczałt
	 

	714
	Instalowanie aktywnego systemu bezpieczeństwa (zawór elektromagnetyczny DN80, detektory, zasilacze, zasilacz awaryjny UPS 230V, syrena oraz sygnalizator optyczny LED)
	ryczałt
	 

	715
	Instalowanie manometrów
	ryczałt
	 

	716
	Instalowanie szafki 1400x1200x500
	ryczałt
	 

	RAZEM Budynek 7
	 

	Budynek 9

	717
	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach, 
	ryczałt
	 

	718
	Kurki gazowe przelotowe, 
	ryczałt
	 

	719
	Instalowanie aktywnego systemu bezpieczeństwa (zawór elektromagnetyczny DN80, detektory, zasilacze, zasilacz awaryjny UPS 230V, syrena oraz sygnalizator optyczny LED)
	ryczałt
	 

	720
	Instalowanie manometrów
	ryczałt
	 

	721
	Instalowanie szafki 1400x1200x500
	ryczałt
	 

	RAZEM Budynek 9
	 

	Budynek G

	722
	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach, 
	ryczałt
	 

	723
	Zawór kulowy 
	ryczałt
	 

	724
	Instalowanie aktywnego systemu bezpieczeństwa (zawór elektromagnetyczny DN80, detektory, zasilacze, zasilacz awaryjny UPS 230V, syrena oraz sygnalizator optyczny LED)
	ryczałt
	 

	725
	Instalowanie manometrów
	ryczałt
	 

	726
	Instalowanie szafki 1300x1000x600
	ryczałt
	 

	RAZEM Budynek  G
	 

	ŁĄCZNIE TABELA INSTALACJA GAZOWA
	 

	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

	Budynek G

	727
	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach 
	ryczałt
	 

	728
	Zawory 
	ryczałt
	 

	729
	Głowica termostatyczna
	ryczałt
	 

	730
	Filtr gwint. DN32 mm
	ryczałt
	 

	731
	Grzejniki stalowe, 
	ryczałt
	 

	732
	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne
	ryczałt
	 

	RAZEM  budynek G
	 

	Budynek 7

	INSTALACJA GRZEWCZA

	733
	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach 
	ryczałt
	 

	734
	Zawory i zasuwy
	ryczałt
	 

	735
	Głowica termostatyczna, 
	ryczałt
	 

	736
	Regulator różnicy cisn. 
	ryczałt
	 

	737
	Grzejniki 
	ryczałt
	 

	738
	Rury przyłączne do grzejników, z miedzi, DN15 mm
	ryczałt
	 

	RAZEM INSTALACJA GRZEWCZA
	 

	Instalacja CO do aparatów grzewczych

	739
	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach 
	ryczałt
	 

	740
	Zawory
	ryczałt
	 

	741
	Filtr siatkowy DN15 mm
	ryczałt
	 

	742
	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne
	ryczałt
	 

	RAZEM  Instalacja CO do aparatów grzewczych
	 

	Instalacja klimakonwektorowa

	743
	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach 
	ryczałt
	 

	744
	Zasuwy i zawory
	ryczałt
	 

	RAZEM  Instalacja klimakonwektorowa 
	 

	Instalacja ciepła technicznego

	745
	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach 
	ryczałt 
	 

	746
	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., 
	ryczałt 
	 

	747
	Zawory i zasuwy 
	ryczałt 
	 

	748
	Przepustnice
	ryczałt 
	 

	749
	Filtr kołnierzowy 
	ryczałt 
	 

	750
	Termometr montowany w gotowej tulei
	ryczałt 
	 

	751
	Manometr montowany w gotowej tulei
	ryczałt 
	 

	752
	Termomanometr
	ryczałt 
	 

	753
	Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym)
	ryczałt 
	 

	RAZEM  Instalacja ciepła technicznego
	 

	Budynek nr 9

	Instalacja grzejnikowa

	754
	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach 
	ryczałt
	 

	755
	Zawory i zasuwy
	ryczałt
	 

	756
	Głowica termostatyczna 
	ryczałt
	 

	757
	Grzejniki 
	ryczałt
	 

	758
	Rury przyłączne do grzejników, z miedzi, DN15 mm
	ryczałt
	 

	RAZEM  Instalacja grzejnikowa 
	 

	Instalacja CO do aparatów grzewczych 

	759
	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach 
	ryczałt
	 

	760
	Zawory i zasuwy
	ryczałt
	 

	761
	Filtr siatkowy 
	ryczałt
	 

	762
	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne
	ryczałt
	 

	763
	Kurtyna 200 cm
	ryczałt
	 

	RAZEM  Instalacja CO do aparatów grzewczych 
	 

	Instalacja klimakonwektorowa

	764
	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach 
	ryczałt
	 

	765
	Regulator różnicy cisn. 
	ryczałt
	 

	766
	Zawory i zasuwy
	ryczałt
	 

	RAZEM  Instalacja klimakonwektorowa 
	 

	Instalacja ciepła technicznego

	767
	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach 
	ryczałt
	 

	768
	Rozdzielacze do kotłów i instalacji 
	ryczałt
	 

	769
	Zawory i zasuwy 
	ryczałt
	 

	770
	Przepustnica 
	ryczałt
	 

	771
	Filtr 
	ryczałt
	 

	772
	Termometr montowany w gotowej tulei
	ryczałt
	 

	773
	Manometr montowany w gotowej tulei
	ryczałt
	 

	774
	Termomanometr
	ryczałt
	 

	775
	Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym)
	ryczałt
	 

	RAZEM  Instalacja ciepła technicznego 
	 

	Instalacja klimatyzacji precyzyjnej

	776
	Montaż klimatyzatora  i skraplacza 
	ryczałt
	 

	777
	Montaż specjalizowanej zabudowy korytarza zimnego powietrza 
	ryczałt
	 

	778
	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej o połączeniach lutowanych, na ścianach 
	ryczałt
	 

	779
	Zawory i zasuwy
	ryczałt
	 

	780
	Filtr 
	ryczałt
	 

	781
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne 
	ryczałt
	 

	782
	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
	ryczałt
	 

	783
	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
	ryczałt
	 

	784
	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - centrala sterowania gaszeniem
	ryczałt
	 

	785
	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	ryczałt
	 

	786
	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-
czujek w podstawie gniazda
	ryczałt
	 

	787
	Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	ryczałt
	 

	788
	Instalowanie dodatkowych wskażników zadziałania czujek
	ryczałt
	 

	789
	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego analogia p/a montaż przycisku "START"
	ryczałt
	 

	790
	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego analogia p/a montaż przycisku "STOP"
	ryczałt
	 

	791
	Montaż na gotowym podłożu puszek PIP 1A
	ryczałt
	 

	792
	Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej) wewnętrznego (lampy błyskowej)
Sygnalizator optyczno-akustyczny ( PLAFON)
	ryczałt
	 

	793
	Montaż sygnalizatora optycznego akustycznego SAK-7
	ryczałt
	 

	794
	Przygotowanie. i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcja)
	ryczałt
	 

	795
	Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C .
(alarm dwustopniowy z współzależnością dwuliniową)
	ryczałt
	 

	796
	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
	ryczałt
	 

	797
	Montaż klapy p.poż.
	ryczałt
	 

	798
	Montaż dysz
	ryczałt
	 

	799
	Montaż butli z gazem
	ryczałt
	 

	800
	Transport ADR
	ryczałt
	 

	801
	Montaż SUG
	ryczałt
	 

	802
	Znakowanie znakiem budowlanym
	ryczałt
	 

	803
	Test szczelności dla 1 pomieszczenia
	ryczałt
	 

	RAZEM Instalacja klimatyzacja precyzyjna
	 

	RAZEM budynek 9
	 

	ŁĄCZNIE TABELA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
	 

	INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
	 

	BUDYNEK 7

	instalacja wody - woda do celów sanitarnych

	804
	 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach zaciskowych, na ścianach budynków, 
	ryczałt
	 

	805
	Zestaw wodomierzowy 
	ryczałt
	 

	806
	Zawory i zasuwy
	ryczałt
	 

	807
	Filtr osadnikowy skośny kołnierzowy Dn 80, Pn 16
	ryczałt
	 

	808
	Izolator przepływów zwrotnych  Dn 80 
	ryczałt
	 

	809
	Szafka hydrantowa, szer.740mm, wys.840mm, gł.270mm
	ryczałt
	 

	810
	Urządzenie do podwyższania ciśnienia z regulacją prędkości obrotowej
	ryczałt
	 

	811
	Myjki do oczu montowane na ścianie z zaworem termostatycznym 
	ryczałt
	 

	812
	Prysznic bezpieczeństwa Dn25 pionowy
	ryczałt
	 

	RAZEM Instalacja wody - woda do celów sanitarnych
	 

	Instalacja wody - woda uzdatniona

	813
	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach zaciskowych, na ścianach budynków, 
	ryczałt
	 

	814
	Zestaw wodomierzowy 
	ryczałt
	 

	815
	Zawory i zasuwy 
	ryczałt
	 

	816
	Urządzenie do podwyższania ciśnienia z regulacją prędkości obrotowej 
	ryczałt
	 

	817
	Stacja uzdatniania wody o wydajności 0,7 m3/h oraz zbiornikiem magazynowym wody uzdatnionej 2m3
	ryczałt
	 

	RAZEM Instalacja wody - woda uzdatniona
	 
	 

	Instalacja wody - woda hydrantowa

	818
	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, połączeniach zaciskowych, na ścianach budynków, 
	ryczałt
	 

	819
	Zawory i zasuwy
	ryczałt
	 

	820
	Szafka hydrantowa natynkowa ze stali nierdzewnej
	ryczałt
	 

	821
	Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, 
	ryczałt
	 

	RAZEM  Instalacja wody - woda hydrantowa
	 

	Instalacja kanalizacji sanitarnej

	822
	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne na ścianach, 
	ryczałt
	 

	823
	Rurociągi stalowe ocynkowane 
	ryczałt
	 

	824
	Rurociągi z tworzyw sztucznych 
	ryczałt
	 

	825
	Metalowa studzienka schładzająca 0,5x0,4x0,3m 
	ryczałt
	 

	826
	Neutralizator
	ryczałt
	 

	827
	Przepompownia ścieków
	ryczałt
	 

	828
	Pompownia podposadzkowa
	ryczałt
	 

	829
	Pompa odwadniająca
	ryczałt
	 

	830
	Czyszczaki żeliwne, kanalizacyjne, 
	ryczałt
	 

	831
	Rura wywiewna ø110/ ø160
	ryczałt
	 

	832
	Zawory napowietrzające Dn 100
	ryczałt
	 

	833
	Odwodnienie liniowe  -kanał niski z zamknięciem zatrzaskowym z ochroną krawędzi ze stali nierdzewnej
	ryczałt
	 

	834
	Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej DN100, odpływ pionowy
	ryczałt
	 

	RAZEM Instalacja kanalizacji sanitarnej
	 

	Odwodnienie kotłowni

	835
	Wpusty żeliwne, podłogowe, z kołnierzem dociskowym 
	ryczałt
	 

	836
	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne na ścianach, budynki niemieszkalne, 
	ryczałt
	 

	837
	Studzienka schładzająca wraz z włazem żeliwnym 
	ryczałt
	 

	838
	Klapa zwrotna na odpływie ze studzienki schładzającej
	ryczałt
	 

	RAZEM Odwodnienie kotłowni
	 

	Przybory sanitarne w pomieszczeniach

	839
	Elementy montażowe podtynkowe, w ściance lekkiej, do miski ustępowej 
	ryczałt
	 

	840
	Miska ustępowa ze zbiornikiem zintegrowanym; wysuwane ramię dyszy, służące do higieny intymnych obszarów ciała 
	ryczałt
	 

	841
	Miska ustępowa ze zbiornikiem zintegrowanym przystosowane do montażu na elementach podtynkowych
	ryczałt
	 

	842
	Miska ustępowa ze zbiornikiem zintegrowanym; wysuwane ramię dyszy, służące do higieny intymnych obszarów ciała dla niepełnosprawnych 
	ryczałt
	 

	843
	Elektroniczny (bezdotykowy) system spłukiwania
	ryczałt
	 

	844
	Elementy montażowe podtynkowe, w ściance lekkiej, do umywalki
	ryczałt
	 

	845
	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka 
	ryczałt
	 

	846
	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka dla niepełnosprawnych 
	ryczałt
	 

	847
	Elektroniczna bateria umywalkowa stojąca (bezdotykowa) z mieszaczem wewnętrznym
	ryczałt
	 

	848
	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosiężnym (wpuszczana w blat)
	ryczałt
	 

	849
	Bateria umywalkowa, stojąca, chromowana. Dn 15 mm
	ryczałt
	 

	850
	Montaż brodzika prysznicowego półokrągłego i kabiny, panel prysznicowy z mieszaczem, bezdotykowy
	ryczałt
	 

	851
	Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej 
	ryczałt
	 

	852
	Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem
	ryczałt
	 

	853
	Bateria zlewozmywakowa, stojąca, chromowana
	ryczałt
	 

	854
	Elektroniczna bateria zlewozmywakowa stojąca (bezdotykowa) z mieszaczem wewnętrznym, zasil. bateryjne 
	ryczałt
	 

	RAZEM Przybory sanitarne w pomieszczeniach
	 

	BUDYNEK 9

	Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

	855
	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne na ścianach, 
	ryczałt
	 

	856
	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych, 
	ryczałt
	 

	857
	Rurociągi z PCV, PE, HDPE 
	ryczałt
	 

	858
	Odwodnienie liniowe - kanał niski z zamknięciem zatrzaskowym z ochroną krawędzi ze stali nierdzewnej
	ryczałt
	 

	859
	Metalowa studzienka schładzająca
	ryczałt
	 

	860
	Neutralizator ścieków z zestawem przyłączeniowym 
	ryczałt
	 

	861
	Zbiornik pośredni z tworzywa sztucznego o poj. 300l
	ryczałt
	 

	862
	Czyszczaki rewizyjne 
	ryczałt
	 

	863
	Zawory i zasuwynapowietrzające Dn 100
	ryczałt
	 

	864
	Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej DN100, odpływ pionowy 
	ryczałt
	 

	865
	Pompa odwadniająca: wysokość podnoszenia 5m H2O, wydajność 8 m3/h
	ryczałt
	 

	866
	Urządzenie do przetłaczania ścieków i fekaliów  + wyposażenie dodatkowe (zawór zwrotny, zawory odcinające)
	ryczałt
	 

	867
	System do dezynfekcji ścieków: elektrolizer ; zbiornik solanki; zbiornik dezynfekatora; zmiękczacz; podgrzewacz; filtr; pompa dozująca; pompownia podposadzkowa, szafa sterownicza 
	ryczałt
	 

	868
	Pompownia podposadzkowa: wysokość podnoszenia 5m H2O, wydajność 8 m3/h
	ryczałt
	 

	RAZEM  Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej
	 

	Instalacja wody hydrantowej

	869
	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych
	ryczałt
	 

	870
	Zawory i zasuwy
	ryczałt
	 

	871
	Izolator przepływów zwrotnych Dn 80
	ryczałt
	 

	872
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, ø80 mm - zasuwa kołnierzowa ze wskaźnikiem położenia
	ryczałt
	 

	873
	Szafka hydrantowa wnękowa  ze stali nierdzewnej 
	ryczałt
	 

	RAZEM  Instalacja wody hydrantowej
	 

	Instalacja wody do celów sanitarnych

	874
	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, 
	ryczałt
	 

	875
	Zestaw wodomierzowy 
	ryczałt
	 

	876
	Zawory i zasuwy
	ryczałt
	 

	877
	Filtr osadnikowy 
	ryczałt
	 

	878
	Izolator przepływów zwrotnych, Dn 80 
	ryczałt
	 

	879
	Szafka hydrantowa, 
	ryczałt
	 

	880
	Urządzenie do podwyższania ciśnienia z regulacją prędkości obrotowej
	ryczałt
	 

	881
	Myjki do oczu montowane na ścianie z zaworem termostatycznym 
	ryczałt
	 

	882
	Prysznic bezpieczeństwa  Dn25 pionowy
	ryczałt
	 

	RAZEM - Instalacja wody do celów sanitarnych
	 

	Instalacja wody uzdatnionej

	883
	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, 
	ryczałt
	 

	884
	Zestaw wodomierzowy 
	ryczałt
	 

	885
	Zawory i zasuwy
	ryczałt
	 

	886
	Urządzenie do podwyższania ciśnienia z regulacją prędkości obrotowej 
	ryczałt
	 

	887
	Stacja uzdatniania wody o wydajności 0,5 m3/h oraz zbiornikiem magazynowym wody uzdatnionej 1m3
	ryczałt
	 

	RAZEM Instalacja wody uzdatnionej
	 

	Przybory sanitarne w pomieszczeniach

	888
	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 
	ryczałt
	 

	889
	Elektroniczna bateria umywalkowa stojąca (bezdotykowa) z mieszaczem wewnętrznym
	ryczałt
	 

	890
	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosiężnym (wpuszczana w blat) 
	ryczałt
	 

	891
	Elementy montażowe podtynkowe, w ściance lekkiej, do miski ustępowej
	ryczałt
	 

	892
	 Miska ustępowa ze zbiornikiem zintegrowanym; wysuwane ramię dyszy, służące do higieny intymnych obszarów ciała
	ryczałt
	 

	893
	Miska ustępowa ze zbiornikiem zintegrowanym przystosowane do montażu na elementach podtynkowych
	ryczałt
	 

	894
	Elektroniczny (bezdotykowy) system spłukiwania, zasilanie 230V
	ryczałt
	 

	895
	Pisuar z zabudową podtynkową, element montażowy do pisuaru uniwersalny dla armatury podtynkowej, elektroniczny (bezdotykowy) system spłukiwania pisuaru, IR, zasilanie 230V
	ryczałt
	 

	896
	Umywalka ceramiczna z możliwością montażu baterii stojącej
	ryczałt
	 

	897
	Umywalka dla niepełnosprawnych
	ryczałt
	 

	898
	Montaż brodzika prysznicowego półokrągłego i kabiny
	ryczałt
	 

	899
	Bateria umywalkowa, stojąca, chromowana. Dn 15·mm
	ryczałt
	 

	900
	Panel prysznicowy z mieszaczem, bezdotykowy zasilanie bateryjne
	ryczałt
	 

	RAZEM Przybory sanitarne w pomieszczeniach
	 

	RAZEM Budynek 9
	 

	ŁĄCZNIE TABELA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
	 

	INSTALACJE GAZÓW TECHNICZNYCH

	ROZPRĘŻALNIA GAZÓW TECHNICZNYCH BUDYNEK "D"

	901
	Panele redukcyjne do argonu 
	ryczałt
	 

	902
	Panele redukcyjne - półautomatyczne z kolektorami 2 butlowymi do powietrza syntetycznego 
	ryczałt
	 

	903
	Panele redukcyjne - półautomatyczne z kolektorami 3 butlowymi do tlenu 
	ryczałt
	 

	904
	Baterie przyścienne jednoszeregowe, o 2 butlach  z łącznikami butlowymi
	ryczałt
	 

	905
	Baterie przyścienne jednoszeregowe, o 3 butlach  z łącznikami butlowymi 
	ryczałt
	 

	906
	Konstrukcja wsporcza dla butli zapasowych, ilość stanowisk 2
	ryczałt
	 

	907
	Konstrukcja wsporcza dla butli zapasowych, ilość stanowisk 3
	ryczałt
	 

	908
	Rurociągi miedziane na ścianie, ø12 mm 
	ryczałt
	 

	909
	Rurociągi miedziane na ścianie, ø15 mm 
	ryczałt
	 

	RAZEM ROZPRĘŻALNIA GAZÓW TECHNICZNYCH BUDYNEK "D"
	 

	STACJA ZGAZOWANIA CIEKŁEGO AZOTU BUDYNEK "D"

	910
	Montaż stacji zgazowania ciekłego azotu 
	ryczałt
	 

	911
	Zawory odcinające na ciśnienie do 1 MPa, kulowy ø25 mm 
	ryczałt
	 

	912
	Zawory zwrotnena ciśnienie do 1 MPa,  ø25mm
	ryczałt
	 

	913
	Reduktory sprężonego powietrza 1/4" z obejściem (4 zawory), ø28 mm 
	ryczałt
	 

	914
	Rurociągi miedziane na ścianie, ø28 mm 
	ryczałt
	 

	RAZEM STACJA ZGAZOWANIA CIEKŁEGO AZOTU BUDYNEK "D"
	 

	ROZPRĘŻALNIA GAZÓW TECHNICZNYCH BUDYNEK "E"

	915
	Panele redukcyjne do tlenu z kolektorem 2 butlowym
	ryczałt
	 

	916
	Panele redukcyjne do argonu z kolektorem 2 butlowym 
	ryczałt
	 

	917
	Panele redukcyjne - półautomatyczne do CO2 z kolektorem 2 butlowym  
	ryczałt
	 

	918
	Baterie przyścienne jednoszeregowe, o 2 butlach  z łącznikami butlowymi 
	ryczałt
	 

	919
	Rozdzielacz z rur miedzianych ø42 mm, dla argonu 
	ryczałt
	 

	920
	Zawory odcinające na ciśnienie do 1 MPa, kulowy ø15 mm 
	ryczałt
	 

	921
	Rurociągi miedziane na ścianie, ø12 mm 
	ryczałt
	 

	922
	Rurociągi miedziane na ścianie, ø15 mm 
	ryczałt
	 

	923
	Rurociągi miedziane na ścianie, ø18 mm 
	ryczałt
	 

	RAZEM ROZPRĘŻALNIA GAZÓW TECHNICZNYCH BUDYNEK "E"
	 

	STACJA SPRĘŻAREK BUDYNEK "E"

	924
	Sprężarka śrubowa
	ryczałt
	 

	925
	Zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza, V=1000dm3  
	ryczałt
	 

	926
	Separator wody i oleju i kondensatu 
	ryczałt
	 

	927
	Separator odśrodkowy 
	ryczałt
	 

	928
	Zawory 
	ryczałt
	 

	929
	Filtr wstępny 
	ryczałt
	 

	930
	Osuszacz absorbcyjny regenerowany na zimno 
	ryczałt
	 

	931
	Przetworników ciśnienia
	ryczałt
	 

	932
	Sterownik punktu rosy 
	ryczałt
	 

	933
	Sterownik nadrzędny 
	ryczałt
	 

	934
	Rozdzielacz z rur ø50 mm  
	ryczałt
	 

	935
	Rurociągi miedziane na ścianie
	ryczałt
	 

	RAZEM STACJA SPRĘŻAREK BUDYNEK "E"
	 

	BUDYNEK 7 - INSTALACJE GAZÓW TECHNICZNYCH

	936
	Rurociągi miedziane 
	ryczałt
	 

	937
	Rurociągi stalowe kwasoodporne 
	ryczałt
	 

	938
	Zawory 
	ryczałt
	 

	939
	Szafka naścienna węzła rozdzielczego, o wym. 90x90x25 cm
	ryczałt
	 

	940
	Odwadniacze mosiężne, ø12 mm
	ryczałt
	 

	941
	Zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza, V=1000dm3
	ryczałt
	 

	RAZEM BUDYNEK 7 - INSTALACJE GAZÓW TECHNICZNYCH
	 

	BUDYNEK 7 - ROZPRĘŻALNIA WODORU

	942
	Panele redukcyjne - półautomatyczne do wodoru 
	ryczałt
	 

	943
	Baterie przyścienne jednoszeregowe, o 2 butlach  z łącznikami butlowymi 
	ryczałt
	 

	944
	Rurociągi stalowe kwasoodporne ø18 mm 
	ryczałt
	 

	945
	Sieć wodoru ø18 mm
	ryczałt
	 

	946
	Rurociągi stalowe kwasoodporne, ø18 mm
	ryczałt
	 

	RAZEM BUDYNEK 7 - ROZPRĘŻALNIA WODORU
	 

	BUDYNEK 9 - INSTALACJE GAZÓW TECHNICZNYCH

	947
	Rurociągi miedziane 
	ryczalt
	 

	948
	Rurociągi stalowe kwasoodporne 
	ryczalt
	 

	949
	Punkty poboru - azot, argon, pow.synt., CO2, hel, wodór     
	ryczalt
	 

	950
	Punkty poboru mocowane na blacie - azot, argon, pow.synt., CO2
	ryczalt
	 

	951
	Zawór
	ryczalt
	 

	952
	Szafka naścienna węzła rozdzielczego, o wym. 120x120x25 cm 
	ryczalt
	 

	953
	Skrzynki zaworowe 25 x 25 cm 
	ryczalt
	 

	954
	Odwadniacze mosiężne, ø12 mm
	ryczalt
	 

	955
	Punkty informacyjne, 
	ryczalt
	 

	956
	Szafa wentylowana z panelem redukcyjnym
	ryczalt
	 

	957
	Konstrukcja wsporcza dla butli zapasowych, ilość stanowisk 2 
	ryczalt
	 

	958
	Reduktor butlowy do CO2 
	ryczalt
	 

	RAZEM BUDYNEK 9 - INSTALACJE GAZÓW TECHNICZNYCH
	 

	BUDYNEK 9 - STACJA POMP PRÓŻNIOWYCH

	959
	Agregaty próżniowe wraz z osprzętem 
	ryczałt
	 

	960
	Zawory odcinające kulowe 
	ryczałt
	 

	961
	Rurociągi miedziane na ścianie, ø28 mm 
	ryczałt
	 

	962
	Rurociągi z PVC, ø40 mm
	ryczałt
	 

	RAZEM BUDYNEK 9 - STACJA POMP PRÓŻNIOWYCH
	 

	ŁĄCZNIE TABELA  INSTALACJE GAZÓW TECHNICZNYCH
	 

	SIEĆ GAZÓW TECHNICZNYCH

	963
	Rurociągi miedziane 
	ryczałt
	 

	964
	Przejście szczelne 
	ryczałt
	 

	RAZEM SIEĆ GAZÓW TECHNICZNYCH
	 

	PRACE DEMONTAŻOWE

	Sieć wodociągowa z przyłączami - prace demontażowe 

	965
	Demontaż wodociągu w80
	ryczałt
	 

	966
	Zamulenie istniejącego wodociągu w80 
	ryczałt
	 

	967
	Demontaż studni rewizyjnych 
	ryczałt
	 

	968
	Demontaż hydrantu nadziemnego 
	ryczałt
	 

	RAZEM Sieć wodociągowa z przyłączami - prace demontażowe 
	 

	Sieć gazu n/c - prace demontażowe 

	969
	Demontaż gazociągu gA80 
	ryczałt
	 

	RAZEM Sieć gazu n/c - prace demontażowe 
	 

	Sieć ciepłownicza - prace demontażowe 

	970
	Demontaż sieci ciepłowniczej 2xcA130 i 2xcA50 
	ryczałt
	 

	971
	Zamulenie istniejącej sieci 
	ryczałt
	 

	RAZEM Sieć ciepłownicza - prace demontażowe 
	 

	Sieć kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami - prace demontażowe

	972
	Demontaż kanałów k100, k150, k200, k250, k300
	ryczałt
	 

	973
	Zamulenie istniejących kanałów
	ryczałt
	 

	974
	Demontaż studni rewizyjnych 
	ryczałt
	 

	975
	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem
	ryczałt
	 

	RAZEM Sieć kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami - prace demontażowe
	 

	ŁĄCZNIE TABELA  PRACE DEMONTAŻOWE
	 

	SIEĆ CIEPLNA

	976
	Montaż sieci preizolowanej 
	ryczałt
	

	977
	Montaż armatury preizolowanej z pojedynczym odwodnieniem Dn125
	ryczałt
	

	978
	Przejścia przez ścianę - rury wejściowe 
	ryczałt
	

	979
	Montaż zaworu odcinającego ciepłowniczego 
	ryczałt
	

	980
	Wykonanie studzieni ciepłowniczej wraz z wyposażeniem 
	ryczałt
	

	981
	Montaż elementów systemu alarmowego - detektory i punkty kontrolne
	ryczałt
	

	RAZEM Sieć cieplna
	

	SIEĆ GAZOWA

	982
	Montaż rurociągów gazowych 
	ryczałt
	 

	983
	Montaż zasuwy kołnierzowej 
	ryczałt
	 

	984
	Montaż rurociągu stalowego niskiego ciśnienia gazu 
	ryczałt
	 

	985
	Montaż odwadniaczy n/c 
	ryczałt
	 

	986
	Montaż zespołu zaporowo - upustowego n/c DN 150 podziemnego
	ryczałt
	 

	987
	Montaż szafki gazowej na zewnętrznej ścianie budynku z wyposażeniem
	ryczałt
	 

	RAZEM Sieć gazowa
	 

	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM

	Sieć kanalizacji deszczowej

	988
	Montaż kanałów kielichowych dwuściennych 
	ryczałt
	 

	989
	Montaż rur polietylenowych ciśnieniowych 
	ryczałt
	 

	990
	Montaż studni prefabrykowanej betonowej z uszczelkami 
	ryczałt
	 

	991
	Montaż pompowni DN 1200 kanalizacji deszczowej  wraz z wyposażeniem
	ryczałt
	 

	992
	Montaż separatora substancji ropopochodnych 
	ryczałt
	 

	993
	Montaż osadnika
	ryczałt
	 

	994
	Montaż studzienki tworzywowej rozprężnej DN 1000 
	ryczałt
	 

	995
	Studzienki tworzywowe dn 315 z włazem 
	ryczałt
	 

	996
	Studzienki tworzywowe dn 600 z włazem 
	ryczałt
	 

	997
	Montaż studzienki torzywowej z pompą zatapialną i wyposażeniem 
	ryczałt
	 

	998
	Wpust uliczny tradycyjny klasa D400 wraz ze studzienką 
	ryczałt
	 

	999
	Wpust uliczny klasa C250 wraz ze studzienką 
	ryczałt
	 

	RAZEM Sieć kanalizacji deszczowej
	 

	Przyłącze kanalizacji deszczowej

	1000
	Montaż kanałów kielichowych dwuściennych PP DN200 SN8 
	ryczałt
	

	RAZEM Przyłącze kanalizacji deszczowej
	 

	ŁĄCZNIE TABELA  SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM
	 

	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM

	Sieć kanalizacji sanitarnej

	1001
	Montaż kanałów kielichowych dwuściennych 
	ryczałt
	 

	1002
	Montaż rur polietylenowych ciśnieniowych 
	ryczałt
	 

	1003
	Montaż studni prefabrykowanej betonowej z uszczelkami 
	ryczałt
	 

	1004
	Montaż studzienki tworzywowej rozprężnej DN 1000 
	ryczałt
	 

	RAZEM Sieć kanalizacji sanitarnej
	 

	Przyłącze kanalizacji sanitarne

	1005
	Montaż kanałów kielichowych kamionkowych glazurowanych, 
	ryczałt
	 

	RAZEM Przyłącze kanalizacji sanitarnej
	 

	ŁĄCZNIE TABELA  SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM
	 

	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZEM

	Sieć wodociągowa 

	1006
	Montaż sieci wodociągowej 
	ryczałt
	 

	1007
	Montaż zasuwy 
	ryczałt
	 

	1008
	Montaż hydrantu pożarowego DN 80 nadziemnego z podwójnym zabezpieczeniem
	ryczałt
	 

	1009
	Montaż studni prefabrykowanej DN 1000 
	ryczałt
	 

	1010
	Montaż zestawu fontanny pływającej. Pływająca fontanna napowietrzająca (pompa + pływak + wymienna dysza) z kablem o długości 1 m i hermetycznym podwodnym złączem kablowym umożliwiającym przedłużenie kabla zasilającego.
Dane techniczne:
Dane elektryczne: 230V 50HZ 0,37kW
Minimalna głębokość: 38cm 
Obraz wodny (dysza): średnica : 100cm; wysokość: 160cm
Przykładowy producent - Kasco Marine
	ryczałt
	 

	RAZEM Sieć wodociągowa
	 

	Przyłącze wodociągowe

	1011
	Montaż sieci wodociągowej 
	ryczałt
	 

	1012
	Montaż zasuwy 
	ryczałt
	 

	1013
	Montaż prefabrykowanej komory żelbetowej 
	ryczałt
	 

	RAZEM Przyłącze wodociągowe
	 

	ŁĄCZNIE TABELA  SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZEM
	 

	SIECI i INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

	BUDYNEK NR 9

	INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

	1014
	Rozdzielnice i tablice
	ryczałt
	 

	1015
	TRASY KABLOWE 
	ryczałt
	 

	1016
	Zasilanie
	ryczałt
	 

	1017
	oprawy oświetleniowe
	ryczałt
	 

	1018
	osprzęt elektroinstalacyjny
	ryczałt
	 

	1019
	odgromy i uziemienia
	ryczałt
	 

	1020
	Pomiary
	ryczałt
	 

	Łącznie tabela budynek 9
	 

	Budynek nr 7

	1018
	Rozdzielnice i tablice
	ryczałt
	 

	1019
	TRASY KABLOWE 
	ryczałt
	 

	1020
	Zasilanie
	ryczałt
	 

	1021
	oprawy oświetleniowe
	ryczałt
	 

	1022
	osprzęt elektroinstalacyjny
	ryczałt
	 

	1023
	odgromy i uziemienia
	ryczałt
	 

	1024
	Pomiary
	ryczałt
	 

	Łącznie tabela budynek 7
	 

	RAZEM SIECI i INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
	 

	INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE, AUTOMATYKA I BMS BUD. 7 i 9

	BUDYNEK nr 7

	INSTALACJA AUTOMATYKI I BMS

	1025
	Szafy, tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze, 
	ryczałt
	 

	1026
	Dostawa i montaż szafy  dla falowników
	ryczałt
	 

	1027
	Tablice rozdzielcze i obudowy, 
	ryczałt
	 

	1028
	Aparaty elektryczne, Sterownik 
	ryczałt
	 

	1029
	Aparaty elektryczne, Przystawka rejestrująca 
	ryczałt
	 

	1030
	Aparaty elektryczne, Regulator 
	ryczałt
	 

	1031
	Zasilacz 
	ryczałt
	 

	1032
	Aparaty elektryczne - Obejma montażowa 
	ryczałt
	 

	1033
	Aparaty elektryczne - Bezprzewodowy zadajnik pomieszczeniowy 
	ryczałt
	 

	1034
	Układ pomiarowy zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego - Czujnik temperatury pomieszczeniowy 
	ryczałt
	 

	1035
	Układ pomiarowy zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego - Termostat przeciwzamrożeniowy 
	ryczałt
	 

	1036
	Układ pomiarowy zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego - Czujnik temperatury kanałowy 
	ryczałt
	 

	1037
	Układ pomiarowy zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego - Czujnik temperatury zanurzeniowy 
	ryczałt
	 

	1038
	Układ pomiarowy zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego - Pomieszczeniowy czujnik temperatury 
	ryczałt
	 

	1039
	Układ do pomiarów parametrów chemicznych i wilgotności - Kanałowy czujnik temperatury i wilgotności 
	ryczałt
	 

	1040
	Układ do pomiarów parametrów chemicznych i wilgotności - Higrostat 
	ryczałt
	 

	1041
	Układ do pomiarów przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu, Przetwornik ciśnienia 
	ryczałt
	 

	1042
	Układ do pomiarów przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu, Sygnalizator różnicy ciśnień 20..300 Pa 
	ryczałt
	 

	1043
	Układ do pomiarów przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu, Sygnalizator różnicy ciśnień 20..500 Pa 
	ryczałt
	 

	1044
	Układ sterowania elektrycznego, Siłownik przepustnicy
	ryczałt
	 

	1045
	Układ sterowania elektrycznego, Siłownik zaworu 
	ryczałt
	 

	1046
	Układ sterowania elektrycznego, Siłownik przepustnicy On/Off 
	ryczałt
	 

	1047
	Układ sterowania elektrycznego, Siłownik zaworu 
	ryczałt
	 

	1048
	Aparaty elektryczne, Falownik z filtrem RFI klasy
	ryczałt
	 

	1049
	Aparaty elektryczne, Wyłącznik serwisowy 
	ryczałt
	 

	1050
	Zawór trójdrogowy 
	ryczałt
	 

	1051
	Korytko  wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (mocowania, bruzdy, przebicia, przejścia ogniowe itp.)
	ryczałt
	 

	1052
	Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe,  wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (mocowania, bruzdy, przebicia, przejścia ogniowe itp. )
	ryczałt
	 

	1053
	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych,
	ryczałt
	 

	1054
	Układanie kabli w budynkach,
	ryczałt
	 

	1055
	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych,
	ryczałt
	 

	1056
	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, Przewód UTP 4x2x0,5
	ryczałt
	 

	1057
	Dostawa i instalacja komputera stacjonarnego min. Dual Core, 2.40 GHz, 4MB Cache, 4.80 GT/s, 8GB DDR3, karta graficzna  1GB, dwa wyjścia DVI, dysk 1TB - 2 szt, sprzętowy kontroler RAID 1, DVD-RW, monitor kolorowy LCD 24"- 2 szt., klawiatura, mysz optyczna, UPS 1000VA, Drukarka laserowa kolorowa A4, System operacyjny Windows 7, oprogramowanie Microsoft Office,pakiet serwisowy producenta typu NBD - 3 lata, certyfikat UE
	ryczałt
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1058
	Uruchomienie systemu BMS
	ryczałt
	 

	1059
	Szkolenie obsługi systemu
	ryczałt
	 

	1060
	Praca próbna i rozruch automatyki wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania obiektu
	ryczałt
	 

	1061
	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej z tabelą wszytkich elementów systemu wymagających konserwacji i serwisu. Wyszczególnienie terminów przeglądów okresowych.
	ryczałt
	 

	RAZEM INSTALACJA AUTOMATYKI I BMS
	 

	TRASY KABLOWE INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH

	1062
	TRASY KABLOWE INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH
	ryczałt
	 

	1063
	Korytko stalowe wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (mocowania, bruzdy, przebicia, przejścia ogniowe itp.)
	ryczałt
	 

	1064
	Korytko PCW wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (mocowania, bruzdy, przebicia, przejścia ogniowe itp.)
	ryczałt
	 

	1065
	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (mocowania, bruzdy, przebicia, przejścia ogniowe itp. )
	ryczałt
	 

	1066
	Uszczelnienie wpustów do budynków z kanalizacji teletechnicznej
	ryczałt
	 

	1067
	Budowa zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej
	ryczałt
	 

	1068
	Ułożenie rur osłonowych - Rura AROT wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (mocowania, bruzdy, przebicia, przejścia ogniowe itp. )
	ryczałt
	 

	RAZEM TRASY KABLOWE INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH
	 

	SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO

	1069
	SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO
	ryczałt
	 

	1070
	Centrala adresowalna, z zasilaczem i akumulatorami 
	ryczałt
	 

	1071
	Montaż dodatkowej karty - Rozszerzenie centrali o  dodatkowe pętle 
	ryczałt
	 

	1072
	Montaż dodatkowej karty - Karta sieciowa dla centrali  i paneli wyniesionych 
	ryczałt
	 

	1073
	Montaż zasilacza - Zasilacz SAP sygnalizatorów z wbudowanymi akumulatorami 
	ryczałt
	 

	1074
	Montaż dodatkowej karty - Moduł we/wy na wewnętrznej magistrali centrali 
	ryczałt
	 

	1075
	Panel wyniesiony do centrali pożarowej, z zasilaczem i akumulatorem
	ryczałt
	 

	1076
	Montaż dodatkowej karty - Moduł l/O nadzoru pracy zasilacza i kontroli baterii dla central i zasilaczy 
	ryczałt
	 

	1077
	Montaż dodatkowej karty - Moduł l/O wejściowy 
	ryczałt
	 

	1078
	Montaż dodatkowej karty - Moduł l/O wyjściowy 
	ryczałt
	 

	1079
	Montaż zasilacza - Zasilacze  dla modułów obsługujących klapy pożarowe 
	ryczałt
	 

	1080
	Montaż dodatkowej karty - Moduł l/O we/wy 
	ryczałt
	 

	1081
	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, Izolator zwarć pętlowy nieadresowalny, dioda sygnalizująca stan pracy 
	ryczałt
	 

	1082
	Montaż obudowy, Obudowa modułów pętlowych 
	ryczałt
	 

	1083
	Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, Sygnalizatory akustyczne autonomiczne 
	ryczałt
	 

	1084
	Czujka wielosensorowa optyczno-cieplna o regulacji trybów działania i czułości, umożliwiająca odczyt wartości wskazań z poziomu centrali 
	ryczałt
	 

	1085
	Czujka optyczna o regulowanej czułości, umożliwiająca odczyt wartości wskazań z poziomu centrali, raportowanie stanu zabrudzenia do centrali 
	ryczałt
	 

	1086
	Montaż gniazd pożarowych, Gniazdo z izolatorem zwarć 
	ryczałt
	 

	1087
	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, Wskaźnik optyczny zadziałania czujki,  diody świecące 
	ryczałt
	 

	1088
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych,
	ryczałt
	 

	1089
	Puszka instalacyjna o odporności ogniowej rozgałęźna z bezpiecznikami 
	ryczałt
	 

	1090
	Naklejki adresowe na czujki 
	ryczałt
	 

	1091
	Tester do czujek
	ryczałt
	 

	1092
	Gaz testowy
	ryczałt
	 

	1093
	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd 4-stykowych
	ryczałt
	 

	1094
	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, 
	ryczałt
	 

	1095
	Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach
	ryczałt
	 

	1096
	Przygotowanie wyjść do urządzenia powiadamiania Straży Pożarnej
	ryczałt
	 

	1097
	Podłączenie centrali do Stanowiska Wizualizacji Instalacji Bezpieczeństwa
	ryczałt
	 

	1098
	Szkolenie obsługi z zakrsu systemu SAP
	ryczałt
	 

	1099
	Przeprowadznie testów działania systemu
	ryczałt
	 

	RAZEM SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO
	 

	SYSTEM DSO

	1100
	Montaż kompletnego Systemu DSO
	ryczałt
	 

	1101
	Ułożenie kabli głosnikowych
	ryczałt
	 

	1102
	Montaż koryt kablowych
	ryczałt
	 

	1103
	Mocowanie głośników
	ryczałt
	 

	1104
	Montaż centrali i kart rozszerzeń
	ryczałt
	 

	1105
	Montaż wzmacniaczy strefowych
	ryczałt
	 

	1106
	Dostawa i instalacja modułu DSO z mikrofonem
	ryczałt
	 

	1107
	Montaz paneli obsługi
	ryczałt
	 

	1108
	Przygotowanie nagrań dla systemu DSO
	ryczałt
	 

	1109
	Przeprowadzenie kompleksowych testów systemu (kompletu nagrań)
	ryczałt
	 

	1110
	Instalacja kabla światłowodowego
	ryczałt
	 

	1111
	Podłączenie systemu do Stanowiska Wizualaizacji Instalacji Bezpieczeństwa
	ryczałt
	 

	1112
	Szkolenie obsługi systemu
	ryczałt
	 

	OKABLOWANIE STRUKTURALNE

	1113
	Montaż szaf dystrybucyjnych stojących z elementami i wyposażeniem (półki, maskownice, termostaty, wentylatory, itp). Montaż paneli i pozostałych elementów sieci.
	ryczałt
	 

	1114
	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW
	ryczałt
	 

	1115
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, oraz kanałach natynkowych i drabinakch metalowych. Przewód S/FTP kat. 7, 4 pary 23AWG LSZH
	ryczałt
	 

	1116
	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych
	ryczałt
	 

	1117
	Przewody światłowodowe  w rurach i w kanałach kablowych, OM3/OM4, kable SM
	ryczałt
	 

	1118
	Przewody światłowodowe w zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej, OM3/OM4, kable SM połaczenie bud. 7 i 9.
	ryczałt
	 

	1119
	Przewody wieloparowe układane w zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej 50 par połączenie bud. 7 i 9
	ryczałt
	 

	1120
	Podłącznie się do istniejącej kanalizacji teletechnicznej. 
	ryczałt
	 

	1121
	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu
	ryczałt
	 

	1122
	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu STP
	ryczałt
	 

	1123
	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, STP 
	ryczałt
	 

	1124
	Spawanie światłowodów, montaż kasety
	ryczałt
	 

	1125
	Montaż złącza światłowodowego w panelu
	ryczałt
	 

	1126
	Spawanie światłowodów, montaż kasety
	ryczałt
	 

	1127
	Pomiary końcowe dla kabli miedzianych i światłowodów
	ryczałt
	 

	1128
	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami norm, dostarczenie certyfikatu producenta dla całej sieci komputerowej
	ryczałt
	 

	1129
	Dostawa patchcordów miedzianych i światłowodowych
	ryczałt
	 

	1130
	Dostawa urządzeń i elementów sieciowych zgodnie ze STWiORB
	ryczałt
	 

	1131
	Dostawa i programowanie centrali telefoniczej oraz aparatów telefonicznych VoIP z wyświetlaczem LCD
	ryczałt
	 

	1132
	Prace porządkowe w trakcie i po zakończeniu budowy.
	ryczałt
	 

	RAZEM OKABLOWANIE STRUKTURALNE
	 

	SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMAŃ I NAPADU

	1133
	Montaż wyposażenia - Przewódy do połączenia PC oraz sterowników
	ryczałt
	 

	1134
	Montaż elementów systemu kontroli dostępu
	ryczałt
	 

	1135
	Montaż zasilaczy do systemu kontroli dostepu
	ryczałt
	 

	1136
	Montaż elementów obsługowych
	ryczałt
	 

	1137
	Montaż modułowej centrali alarmowej
	ryczałt
	 

	1138
	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej w centrali alarmowej, Moduł Ethernet do zdalnego serwisowania i monitorowania systemu za pomocą protokołu TCP/IP oraz UDP z wykorzystaniem sieci LAN / WAN, 
	ryczałt
	 

	1139
	Montaż dodatkowych kart funkcjonalnych zgodnie z wymaganiami
	ryczałt
	 

	1140
	Montaż przycisk ręczny - Przycisk napadowy ręczny pojedynczy, stal nierdzewna, Klasa "C"
	ryczałt
	 

	1141
	Montaż czujki otwarcia, Czujka kontaktronowa powierzchniowa, aluminium, szczelina
	ryczałt
	 

	1142
	Montaż sygnalizatora optycznego, akustycznego, 
	ryczałt
	 

	1143
	Montaż czujki ruchu,
	ryczałt
	 

	1144
	Montaż czujki ruchu, Czujka PIR technologia lustrzana 
	ryczałt
	 

	1145
	Montaż czujki stłuczenia szkła, Akustyczny detektor zbicia szyby z antymaskingiem. Klasa "S"
	ryczałt
	 

	1146
	Montaż akumulatora bezobsługowego, 
	ryczałt
	 

	1147
	Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemy alarmowe, Oprogramowanie do serwisowania systemu 
	ryczałt
	 

	1148
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych,
	ryczałt
	 

	1149
	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
	ryczałt
	 

	1150
	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego
	ryczałt
	 

	1151
	Opracowanie wizualizacji na podkładach budowlanych rozmieszczenia elementów systemu. Instalacja oprogramowania jego konfiguracja i uruchomienie systemu
	ryczałt
	 

	1152
	Podłaczenie systemu do Stanowiska Wizualaizacji Instalacji Bezpieczeństwa
	ryczałt
	 

	1153
	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych
	ryczałt
	 

	RAZEM SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMAŃ I NAPADU
	 

	SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

	1154
	Montaż elementów systemu kontroli dostępu, 
	ryczałt
	 

	1155
	Montaż elementów systemu kontroli dostępu, Moduł przekaźnikowy do obsługi drzwi objętych kontrolą dostępu
	ryczałt
	 

	1156
	Montaż elementów systemu kontroli dostępu, Czytnik kontroli dostępu bezdotykowy  dla zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, kodowana transmisja czytnik-karta, z sygnalizacją dźwiękową i optyczną 
	ryczałt
	 

	1157
	Dostawa - Karta zbliżeniowa  rozmiarze ISO, przystosowana do nadruku bezpośredniego 200 szt.
	ryczałt
	 

	1158
	Montaż zasilacza  dla rygli i zwór elektromagnetycznych
	ryczałt
	 

	1159
	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, Rygiel elektromagnetyczny  rewersyjny z sygnalizacją otwarcia
	ryczałt
	 

	1160
	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, Zwora elektromagnetyczna rewersyjna dla drzwi dwuskrzydłowych z sygnalizacją otwarcia 
	ryczałt
	 

	1161
	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, Uchwyt montażowy dla zwory elektromagnetycznej do drzwi dwuskrzydłowych
	ryczałt
	 

	1162
	Montaż elementów obsługowych, Przycisk wyjścia
	ryczałt
	 

	1163
	Montaż elementów obsługowych, Przycisk wyjścia ewakuacyjnego EXIT, 
	ryczałt
	 

	1164
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, Przewód S/FTP
	ryczałt
	 

	1165
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, Przewód U/UTP
	ryczałt
	 

	1166
	Szkolenie obsługi
	 
	 

	1167
	Uruchomienie systemu kontroli dostępu
	ryczałt
	 

	1168
	Opracowanie wizualizacji na podkładach budowlanych rozmieszczenia elementów systemu. Instalacja oprogramowania zarządzającego jego konfiguracją i uruchomienie systemu w połączeniu logicznym z budynkiem nr. 9. Podłaczenie systemu do Stanowiska Wizualaizacji Instalacji Bezpieczeństwa
	ryczałt
	 

	RAZEM SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
	 

	INSTALACJA MONITORINGU CCTV

	1169
	Montaż elementów systemu telewizji CCTV Rejestrator 19", manipulator, oprogramowanie, 
	ryczałt
	 

	1170
	Montaż elementów systemu telewizji CCTV- Kamera zewnętrzna oraz szybkoobrotowa, zasilanie do grzałki
	ryczałt
	 

	1171
	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera wewnętrzna
	ryczałt
	 

	1172
	Montaż kabla do monitorów obsługi 
	ryczałt
	 

	1173
	Dostawa i instalacja komputera stacjonarnego min. Dual Core, 2.40 GHz, 4MB Cache, 4.80 GT/s, 8GB DDR3, karta graficzna  1GB dwa wyjścia DVI, dysk 1TB - 2 szt, sprzętowy kontroler RAID 1, DVD-RW, monitor kolorowy LCD 24"- 2 szt., System operacyjny wg wymagań oprogramowania, klawiatura, mysz optyczna, UPS 1000VA, pakiet serwisowy producenta typu NBD - 3 lata, certyfikat UE
	ryczałt
	 

	1174
	Szafa Rack 19" 800x800 z cokołem
	ryczałt
	 

	1175
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,
	ryczałt
	 

	1176
	Dostawa urządzeń sieciowych z funkcją PoE
	ryczałt
	 

	1177
	Dostawa UPS do systemu  2200VA 19"
	ryczałt
	 

	1178
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, Przewód S/FTP
	ryczałt
	 

	1179
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, 
	ryczałt
	 

	1180
	Szkolenie obsługi
	ryczałt
	 

	1181
	Podłączenie systemu do Stanowiska Wizualaizacji Instalacji Bezpieczeństwa
	ryczałt
	 

	1182
	Przygotowanie tabelarycznego zestawienia urządzeń i ich adresów
	ryczałt
	 

	1183
	Uruchomienie systemu CCTV, 
	ryczałt
	 

	RAZEM INSTALACJA MONITORINGU CCTV
	 

	INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

	1184
	Zainstalowanie centralek CSP - Centrala oddymiania kompaktowa z akumulatorami
	ryczałt
	 

	1185
	Zainstalowanie dodatkowych pakietów i zespołów w centralkach, Moduł przekaźnika odłączającego
	ryczałt
	 

	1186
	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, Przycisk oddymiania / przewietrzania
	ryczałt
	 

	1187
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, 
	ryczałt
	 

	1188
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, 
	ryczałt
	 

	1189
	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych
	ryczałt
	 

	1190
	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
	ryczałt
	 

	RAZEM INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
	 

	INSTALACJA PRZYZYWOWA Z WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SYSTEM SYGNALIZACJI ZAJĘTOSCI POMIESZCZENIA

	1191
	Kasownik
	ryczałt
	 

	1192
	Przycisk pociągowy    
	ryczałt
	 

	1193
	Lampka sygnałowa 
	ryczałt
	 

	1194
	Montaż zasilacza 
	ryczałt
	 

	1195
	Włącznik dwustykowy 
	ryczałt
	 

	1196
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, 
	ryczałt
	 

	1197
	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych
	ryczałt
	 

	RAZEM INSTALACJA PRZYZYWOWA Z WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SYSTEM SYGNALIZACJI ZAJĘTOSCI 
	 

	STANOWISKO WIZUALIZACJI INSTALACJI BEZPIECZEŃSTWA

	1198
	Dostawa i instalacja serwera w obudowie RACK 19" min. 2 x quad core E5504, 8GB DDR3,  dysk min 4 x146 GB 15K RPM SAS RAID 10, DVD, karta sieciowa 1GB, pakiet serwisowy producenta typu NBD - 3 lata, certyfikat UE. UPS 2200VA
	ryczałt
	 

	1199
	Dostawa i instalacja komputera stacjonarnego min. Dual Core, 2.40 GHz, 4MB Cache, 4.80 GT/s, 8GB DDR3, karta graficzna  1GB dwa wyjścia DVI, dysk 1TB - 2 szt, sprzętowy kontroler RAID 1, DVD-RW, monitor kolorowy LCD 24"- 2 szt., System operacyjny wg wymagań oprogramowania, klawiatura, mysz optyczna, UPS 1000VA, pakiet serwisowy producenta typu NBD - 3 lata, certyfikat UE
	ryczałt
	 

	1200
	Szkolenie obsługi
	ryczałt
	 

	1201
	Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemy alarmowe, KD, DSO, SAP. Oprogramowanie wymagane do obsługi systemu bezpieczeństwa. Licencje na serwer i stacje roboczą.
	ryczałt
	 

	1202
	Opracowanie wizualizacji na podkładach budowlanych rozmieszczenia elementów systemów SSWIN, KD, DSO, SAP i ich prezentacja ONLINE
	ryczałt
	 

	RAZEM STANOWISKO WIZUALIZACJI INSTALACJI BEZPIECZEŃSTWA
	 

	Łącznie tabela BUDYNEK 7
	 

	BUDYNEK NR 9

	INSTALACJA AUTOMATYKI I BMS

	1203
	Szafy, tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze, 
	ryczałt
	 

	1204
	Szafy, tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze, 
	ryczałt
	 

	1205
	Dostawa i montaż szafy  dla falowników
	ryczałt
	 

	1206
	Tablice rozdzielcze i obudowy, 
	ryczałt
	 

	1207
	Aparaty elektryczne, Sterownik 
	ryczałt
	 

	1208
	Aparaty elektryczne, Przystawka rejestrująca 
	ryczałt
	 

	1209
	Aparaty elektryczne, Regulator 
	ryczałt
	 

	1210
	Zasilacz 
	ryczałt
	 

	1211
	Aparaty elektryczne - Obejma montażowa 
	ryczałt
	 

	1212
	Aparaty elektryczne - Bezprzewodowy zadajnik pomieszczeniowy 
	ryczałt
	 

	1213
	Układ pomiarowy zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego - Czujnik temperatury pomieszczeniowy 
	ryczałt
	 

	1214
	Układ pomiarowy zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego - Termostat przeciwzamrożeniowy 
	ryczałt
	 

	1215
	Układ pomiarowy zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego - Czujnik temperatury kanałowy 
	ryczałt
	 

	1216
	Układ pomiarowy zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego - Czujnik temperatury zanurzeniowy 
	ryczałt
	 

	1217
	Układ pomiarowy zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego - Pomieszczeniowy czujnik temperatury 
	ryczałt
	 

	1218
	Układ do pomiarów parametrów chemicznych i wilgotności - Kanałowy czujnik temperatury i wilgotności 
	ryczałt
	 

	1219
	Układ do pomiarów parametrów chemicznych i wilgotności - Higrostat 
	ryczałt
	 

	1220
	Układ do pomiarów przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu, Przetwornik ciśnienia 
	ryczałt
	 

	1221
	Układ do pomiarów przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu, Sygnalizator różnicy ciśnień 20..300 Pa 
	ryczałt
	 

	1222
	Układ do pomiarów przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu, Sygnalizator różnicy ciśnień 20..500 Pa 
	ryczałt
	 

	1223
	Układ sterowania elektrycznego, Siłownik przepustnicy
	ryczałt
	 

	1224
	Układ sterowania elektrycznego, Siłownik zaworu 
	ryczałt
	 

	1225
	Układ sterowania elektrycznego, Siłownik przepustnicy On/Off 
	ryczałt
	 

	1226
	Układ sterowania elektrycznego, Siłownik zaworu 
	ryczałt
	 

	1227
	Aparaty elektryczne, Falownik z filtrem RFI klasy
	ryczałt
	 

	1228
	Aparaty elektryczne, Wyłącznik serwisowy 
	ryczałt
	 

	1229
	Zawór trójdrogowy 
	ryczałt
	 

	1230
	Korytko  wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (mocowania, bruzdy, przebicia, przejścia ogniowe itp.)
	ryczałt
	 

	1231
	Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe,  wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (mocowania, bruzdy, przebicia, przejścia ogniowe itp. )
	ryczałt
	 

	1232
	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych,
	ryczałt
	 

	1233
	Układanie kabli w budynkach,
	ryczałt
	 

	1234
	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych,
	ryczałt
	 

	1235
	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, Przewód UTP 4x2x0,5
	ryczałt
	 

	1236
	Dostawa i instalacja komputera stacjonarnego min. Dual Core, 2.40 GHz, 4MB Cache, 4.80 GT/s, 8GB DDR3, karta graficzna  1GB, dwa wyjścia DVI, dysk 1TB - 2 szt, sprzętowy kontroler RAID 1, DVD-RW, monitor kolorowy LCD 24"- 2 szt., klawiatura, mysz optyczna, UPS 1000VA, 
	ryczałt
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Drukarka laserowa kolorowa A4
	
	

	
	System operacyjny Windows 7, oprogramowanie Microsoft Office,
	
	

	
	pakiet serwisowy producenta typu NBD - 3 lata, certyfikat UE
	
	

	1237
	Uruchomienie systemu BMS
	ryczałt
	 

	1238
	Szkolenie obsługi systemu
	ryczałt
	 

	1239
	Praca próbna i rozruch automatyki wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania obiektu
	ryczałt
	 

	1240
	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej z tabelą wszytkich elementów systemu wymagających konserwacji i serwisu. Wyszczególnienie terminów przeglądów okresowych.
	ryczałt
	 

	RAZEM INSTALACJA AUTOMATYKI I BMS
	 

	TRASY KABLOWE INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH

	1241
	TRASY KABLOWE INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH
	ryczałt
	 

	1242
	Korytko stalowe wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (mocowania, bruzdy, przebicia, przejścia ogniowe itp.)
	ryczałt
	 

	1243
	Korytko PCW wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (mocowania, bruzdy, przebicia, przejścia ogniowe itp.)
	ryczałt
	 

	1244
	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (mocowania, bruzdy, przebicia, przejścia ogniowe itp. )
	ryczałt
	 

	1245
	Uszczelnienie wpustów do budynków z kanalizacji teletechnicznej
	ryczałt
	 

	1246
	Budowa zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej
	ryczałt
	 

	1247
	Ułożenie rur osłonowych - Rura AROT wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (mocowania, bruzdy, przebicia, przejścia ogniowe itp. )
	ryczałt
	 

	RAZEM TRASY KABLOWE INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH
	 

	SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO

	1248
	SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO
	ryczałt
	 

	1249
	Centrala adresowalna, z zasilaczem i akumulatorami 
	ryczałt
	 

	1250
	Montaż dodatkowej karty - Rozszerzenie centrali o  dodatkowe pętle 
	ryczałt
	 

	1251
	Montaż dodatkowej karty - Karta sieciowa dla centrali  i paneli wyniesionych 
	ryczałt
	 

	1252
	Montaż zasilacza - Zasilacz SAP sygnalizatorów z wbudowanymi akumulatorami 
	ryczałt
	 

	1253
	Montaż dodatkowej karty - Moduł we/wy na wewnętrznej magistrali centrali 
	ryczałt
	 

	1254
	Panel wyniesiony do centrali pożarowej, z zasilaczem i akumulatorem
	ryczałt
	 

	1255
	Montaż dodatkowej karty - Moduł l/O nadzoru pracy zasilacza i kontroli baterii dla central i zasilaczy 
	ryczałt
	 

	1256
	Montaż dodatkowej karty - Moduł l/O wejściowy 
	ryczałt
	 

	1257
	Montaż dodatkowej karty - Moduł l/O wyjściowy 
	ryczałt
	 

	1258
	Montaż zasilacza - Zasilacze  dla modułów obsługujących klapy pożarowe 
	ryczałt
	 

	1259
	Montaż dodatkowej karty - Moduł l/O we/wy 
	ryczałt
	 

	1260
	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, Izolator zwarć pętlowy nieadresowalny, dioda sygnalizująca stan pracy 
	ryczałt
	 

	1261
	Montaż obudowy, Obudowa modułów pętlowych 
	ryczałt
	 

	1262
	Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, Sygnalizatory akustyczne autonomiczne 
	ryczałt
	 

	1263
	Czujka wielosensorowa optyczno-cieplna o regulacji trybów działania i czułości, umożliwiająca odczyt wartości wskazań z poziomu centrali 
	ryczałt
	 

	1264
	Czujka optyczna o regulowanej czułości, umożliwiająca odczyt wartości wskazań z poziomu centrali, raportowanie stanu zabrudzenia do centrali 
	ryczałt
	 

	1265
	Montaż gniazd pożarowych, Gniazdo z izolatorem zwarć 
	ryczałt
	 

	1266
	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, Wskaźnik optyczny zadziałania czujki,  diody świecące 
	ryczałt
	 

	1267
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych,
	ryczałt
	 

	1268
	Puszka instalacyjna o odporności ogniowej rozgałęźna z bezpiecznikami 
	ryczałt
	 

	1269
	Naklejki adresowe na czujki 
	ryczałt
	 

	1270
	Tester do czujek
	ryczałt
	 

	1271
	Gaz testowy
	ryczałt
	 

	1272
	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd 4-stykowych
	ryczałt
	 

	1273
	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, 
	ryczałt
	 

	1274
	Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach
	ryczałt
	 

	1275
	Przygotowanie wyjść do urządzenia powiadamiania Straży Pożarnej
	ryczałt
	 

	1276
	Podłączenie centrali do Stanowiska Wizualizacji Instalacji Bezpieczeństwa
	ryczałt
	 

	1277
	Szkolenie obsługi z zakrsu systemu SAP
	ryczałt
	 

	1278
	Przeprowadznie testów działania systemu
	ryczałt
	 

	RAZEM SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO
	 

	SYSTEM DSO

	1279
	Montaż kompletnego Systemu DSO
	ryczałt
	 

	1280
	Ułożenie kabli głosnikowych
	ryczałt
	 

	1281
	Montaż koryt kablowych
	ryczałt
	 

	1282
	Mocowanie głośników
	ryczałt
	 

	1283
	Montaż centrali i kart rozszerzeń
	ryczałt
	 

	1284
	Montaż wzmacniaczy strefowych
	ryczałt
	 

	1285
	Dostawa i instalacja modułu DSO z mikrofonem
	ryczałt
	 

	1286
	Montaz paneli obsługi
	ryczałt
	 

	1287
	Przygotowanie nagrań dla systemu DSO
	ryczałt
	 

	1288
	Przeprowadzenie kompleksowych testów systemu (kompletu nagrań)
	ryczałt
	 

	1289
	Instalacja kabla światłowodowego
	ryczałt
	 

	1290
	Podłączenie systemu do Stanowiska Wizualaizacji Instalacji Bezpieczeństwa
	ryczałt
	 

	1291
	Szkolenie obsługi systemu
	ryczałt
	 

	OKABLOWANIE STRUKTURALNE

	1292
	Montaż szaf dystrybucyjnych stojących z elementami i wyposażeniem (półki, maskownice, termostaty, wentylatory, itp). Montaż paneli i pozostałych elementów sieci.
	ryczałt
	 

	1293
	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW
	ryczałt
	 

	1294
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, oraz kanałach natynkowych i drabinakch metalowych. Przewód S/FTP kat. 7, 4 pary 23AWG LSZH
	ryczałt
	 

	1295
	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych
	ryczałt
	 

	1296
	Przewody światłowodowe  w rurach i w kanałach kablowych, OM3/OM4, kable SM
	ryczałt
	 

	1297
	Przewody światłowodowe w zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej, OM3/OM4, kable SM połaczenie bud. 9 i 7.
	ryczałt
	 

	1298
	Przewody wieloparowe układane w zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej 50 par połączenie bud. 9 i 7
	ryczałt
	 

	1299
	Podłącznie się do istniejącej kanalizacji teletechnicznej. 
	ryczałt
	 

	1300
	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu
	ryczałt
	 

	1301
	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu STP
	ryczałt
	 

	1302
	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, STP 
	ryczałt
	 

	1303
	Spawanie światłowodów, montaż kasety
	ryczałt
	 

	1304
	Montaż złącza światłowodowego w panelu
	ryczałt
	 

	1305
	Spawanie światłowodów, montaż kasety
	ryczałt
	 

	1306
	Pomiary końcowe dla kabli miedzianych i światłowodów
	ryczałt
	 

	1307
	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami norm, dostarczenie certyfikatu producenta dla całej sieci komputerowej
	ryczałt
	 

	1308
	Dostawa patchcordów miedzianych i światłowodowych
	ryczałt
	 

	1309
	Dostawa urządzeń i elementów sieciowych zgodnie ze STWiORB
	ryczałt
	 

	1310
	Dostawa i programowanie centrali telefoniczej oraz aparatów telefonicznych VoIP z wyświetlaczem LCD
	ryczałt
	 

	1311
	Prace porządkowe w trakcie i po zakończeniu budowy.
	ryczałt
	 

	RAZEM OKABLOWANIE STRUKTURALNE
	 

	SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMAŃ I NAPADU

	1312
	Montaż wyposażenia dodatkowego
	ryczałt
	 

	1313
	Montaż elementów systemu kontroli dostępu
	ryczałt
	 

	1314
	Montaż zasilaczy do systemu kontroli dostepu
	ryczałt
	 

	1315
	Montaż elementów obsługowych
	ryczałt
	 

	1316
	Montaż modułowej centrali alarmowej
	ryczałt
	 

	1317
	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej w centrali alarmowej, Moduł Ethernet do zdalnego serwisowania i monitorowania systemu za pomocą protokołu TCP/IP oraz UDP z wykorzystaniem sieci LAN / WAN, 
	ryczałt
	 

	1318
	Montaż dodatkowych kart funkcjonalnych zgodnie z wymaganiami
	ryczałt
	 

	1319
	Montaż przycisk ręczny - Przycisk napadowy ręczny pojedynczy, stal nierdzewna, Klasa "C"
	ryczałt
	 

	1320
	Montaż czujki otwarcia, Czujka kontaktronowa powierzchniowa, aluminium, szczelina
	ryczałt
	 

	1321
	Montaż sygnalizatora optycznego, akustycznego, 
	ryczałt
	 

	1322
	Montaż czujki ruchu,
	ryczałt
	 

	1323
	Montaż czujki ruchu, Czujka PIR technologia lustrzana 
	ryczałt
	 

	1324
	Montaż czujki stłuczenia szkła, Akustyczny detektor zbicia szyby z antymaskingiem. Klasa "S"
	ryczałt
	 

	1325
	Montaż akumulatora bezobsługowego, 
	ryczałt
	 

	1326
	Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemy alarmowe, Oprogramowanie do serwisowania systemu 
	ryczałt
	 

	1327
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych,
	ryczałt
	 

	1328
	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
	ryczałt
	 

	1329
	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego
	ryczałt
	 

	1330
	Opracowanie wizualizacji na podkładach budowlanych rozmieszczenia elementów systemu. Instalacja oprogramowania jego konfiguracja i uruchomienie systemu
	ryczałt
	 

	1331
	Podłaczenie systemu do Stanowiska Wizualaizacji Instalacji Bezpieczeństwa
	ryczałt
	 

	1332
	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych
	ryczałt
	 

	RAZEM SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMAŃ I NAPADU
	 

	SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

	1333
	Montaż elementów systemu kontroli dostępu, 
	ryczałt
	 

	1334
	Montaż elementów systemu kontroli dostępu, Moduł przekaźnikowy do obsługi drzwi objętych kontrolą dostępu
	ryczałt
	 

	1335
	Montaż elementów systemu kontroli dostępu, Czytnik kontroli dostępu bezdotykowy  dla zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, kodowana transmisja czytnik-karta, z sygnalizacją dźwiękową i optyczną 
	ryczałt
	 

	1336
	Dostawa - Karta zbliżeniowa  rozmiarze ISO, przystosowana do nadruku bezpośredniego 300 szt.
	ryczałt
	 

	1337
	Montaż zasilacza  dla rygli i zwór elektromagnetycznych
	ryczałt
	 

	1338
	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, Rygiel elektromagnetyczny  rewersyjny z sygnalizacją otwarcia
	ryczałt
	 

	1339
	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, Zwora elektromagnetyczna rewersyjna dla drzwi dwuskrzydłowych z sygnalizacją otwarcia 
	ryczałt
	 

	1340
	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, Uchwyt montażowy dla zwory elektromagnetycznej do drzwi dwuskrzydłowych
	ryczałt
	 

	1341
	Montaż elementów obsługowych, Przycisk wyjścia
	ryczałt
	 

	1342
	Montaż elementów obsługowych, Przycisk wyjścia ewakuacyjnego EXIT, 
	ryczałt
	 

	1343
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, Przewód S/FTP
	ryczałt
	 

	1344
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, Przewód U/UTP
	ryczałt
	 

	1345
	Szkolenie obsługi
	 
	 

	1346
	Uruchomienie systemu kontroli dostępu
	ryczałt
	 

	1347
	Opracowanie wizualizacji na podkładach budowlanych rozmieszczenia elementów systemu. Instalacja oprogramowania zarządzającego jego konfiguracją i uruchomienie systemu w połączeniu logicznym z budynkiem nr. 9. Podłaczenie systemu do Stanowiska Wizualaizacji Instalacji Bezpieczeństwa
	ryczałt
	 

	RAZEM SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
	 

	INSTALACJA MONITORINGU CCTV

	1348
	Montaż elementów systemu telewizji CCTV Rejestrator 19", manipulator, oprogramowanie, 
	ryczałt
	 

	1349
	Montaż elementów systemu telewizji CCTV- Kamera zewnętrzna oraz szybkoobrotowa, zasilanie do grzałki
	ryczałt
	 

	1350
	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera wewnętrzna
	ryczałt
	 

	1351
	Montaż kabla do monitorów obsługi 
	ryczałt
	 

	1352
	Dostawa i instalacja komputera stacjonarnego min. Dual Core, 2.40 GHz, 4MB Cache, 4.80 GT/s, 8GB DDR3, karta graficzna  1GB dwa wyjścia DVI, dysk 1TB - 2 szt, sprzętowy kontroler RAID 1, DVD-RW, monitor kolorowy LCD 24"- 2 szt., System operacyjny wg wymagań oprogramowania, klawiatura, mysz optyczna, UPS 1000VA, pakiet serwisowy producenta typu NBD - 3 lata, certyfikat UE
	ryczałt
	 

	1353
	Szafa Rack 19" 800x800 z cokołem
	ryczałt
	 

	1354
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,
	ryczałt
	 

	1355
	Dostawa urządzeń sieciowych z funkcją PoE
	ryczałt
	 

	1356
	Dostawa UPS do systemu  2200VA 19"
	ryczałt
	 

	1357
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, Przewód S/FTP
	ryczałt
	 

	1358
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, 
	ryczałt
	 

	1359
	Szkolenie obsługi
	ryczałt
	 

	1360
	Podłączenie systemu do Stanowiska Wizualaizacji Instalacji Bezpieczeństwa
	ryczałt
	 

	1361
	Przygotowanie tabelarycznego zestawienia urządzeń i ich adresów
	ryczałt
	 

	1362
	Uruchomienie systemu CCTV, 
	ryczałt
	 

	RAZEM INSTALACJA MONITORINGU CCTV
	 

	INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

	1363
	Zainstalowanie centralek CSP - Centrala oddymiania kompaktowa z akumulatorami
	ryczałt
	 

	1364
	Zainstalowanie dodatkowych pakietów i zespołów w centralkach, Moduł przekaźnika odłączającego
	ryczałt
	 

	1365
	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, Przycisk oddymiania / przewietrzania
	ryczałt
	 

	1366
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, 
	ryczałt
	 

	1367
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, 
	ryczałt
	 

	1368
	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych
	ryczałt
	 

	1369
	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
	ryczałt
	 

	RAZEM INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
	 

	INSTALACJA PRZYZYWOWA Z WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SYSTEM SYGNALIZACJI ZAJĘTOSCI POMIESZCZENIA

	1370
	Kasownik
	ryczałt
	 

	1371
	Przycisk pociągowy    
	ryczałt
	 

	1372
	Lampka sygnałowa 
	ryczałt
	 

	1373
	Montaż zasilacza 
	ryczałt
	 

	1374
	Włącznik dwustykowy 
	ryczałt
	 

	1375
	Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w rurach i w kanałach kablowych, 
	ryczałt
	 

	1376
	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych
	ryczałt
	 

	RAZEM INSTALACJA PRZYZYWOWA Z WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SYSTEM SYGNALIZACJI ZAJĘTOSCI 
	 

	STANOWISKO WIZUALIZACJI INSTALACJI BEZPIECZEŃSTWA

	1377
	Dostawa i instalacja serwera w obudowie RACK 19" min. 2 x quad core E5504, 8GB DDR3,  dysk min 4 x146 GB 15K RPM SAS RAID 10, DVD, karta sieciowa 1GB, pakiet serwisowy producenta typu NBD - 3 lata, certyfikat UE. UPS 2200VA
	ryczałt
	 

	1378
	Dostawa i instalacja komputera stacjonarnego min. Dual Core, 2.40 GHz, 4MB Cache, 4.80 GT/s, 8GB DDR3, karta graficzna  1GB dwa wyjścia DVI, dysk 1TB - 2 szt, sprzętowy kontroler RAID 1, DVD-RW, monitor kolorowy LCD 24"- 2 szt., System operacyjny wg wymagań oprogramowania, klawiatura, mysz optyczna, UPS 1000VA, pakiet serwisowy producenta typu NBD - 3 lata, certyfikat UE
	ryczałt
	 

	1379
	Szkolenie obsługi
	ryczałt
	 

	1380
	Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemy alarmowe, KD, DSO, SAP. Oprogramowanie wymagane do obsługi systemu bezpieczeństwa. Licencje na serwer i stacje roboczą.
	ryczałt
	 

	1381
	Opracowanie wizualizacji na podkładach budowlanych rozmieszczenia elementów systemów SSWIN, KD, DSO, SAP i ich prezentacja ONLINE
	ryczałt
	 

	RAZEM STANOWISKO WIZUALIZACJI INSTALACJI BEZPIECZEŃSTWA
	 

	Łącznie tabela BUDYNEK 9
	 

	RAZEM INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE, AUTOMATYKA I BMS BUD. 7 i 9
	 

	STACJA TRANSFORMATOROWA ST1

	1382
	Tablice i transformatory (ryczałt)
	 

	1383
	Trasy kablowe i mosty szynowe (ryczałt)
	 

	1384
	Instalacja oświetlenia, gniazd i uziemienia (ryczałt)
	 

	1385
	instalacja oświetlenia, gniazd i uziemienia (ryczałt)
	 

	1386
	Pomiary (ryczałt)
	 

	Łącznie tabela STACJA TRANSFORMATOROWA ST1
	 

	STACJA TRANSFORMATOROWA ST2

	1387
	Tablice i transformatory (ryczałt)
	 

	1388
	Trasy kablowe i mosty szynowe (ryczałt)
	 

	1389
	Instalacja oświetlenia, gniazd i uziemienia
	 ryczałt
	 

	1390
	instalacja oświetlenia, gniazd i uziemienia
	 ryczałt
	 

	1391
	Pomiary
	 ryczałt
	 

	Łącznie tabela STACJA TRANSFORMATOROWA ST2
	 

	AGREGATORNIA

	1392
	agregaty i tablice
	 ryczałt
	 

	1393
	trasy kablowe
	ryczałt
	 

	1394
	oprawy oświetleniowe
	ryczałt
	 

	1395
	osprzęt elektroinstalacyjny
	ryczałt
	 

	1396
	pomiary
	ryczałt
	 

	Łącznie tabela AGREGATORNIA
	 

	SIECI TELETECHNICZNE

	1397
	studnie kablowe
	 ryczałt
	 

	1398
	przepusty
	ryczałt
	 

	1399
	kanalizacja
	ryczałt
	 

	Łącznie tabela SIECI TELETECHNICZNE
	 

	SIECI ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

	1400
	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
	ryczałt
	 

	1401
	LINIE KABLOWE SN
	ryczałt
	 

	1402
	LINIE KABLOWE NN
	ryczałt
	 

	Łącznie tabela SIECI ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE
	 

	 
	SIECI ZEWNĘTRZNE TELETECHNICZNE - PRZEBUDOWA SIECI TPSA
	 

	1403
	przebudowa kanalizacji kablowej
	ryczałt
	 

	1404
	likwidacja kanalizacji TP
	ryczałt
	 

	1405
	przebudowa kabla telekomunikacyjnego
	ryczałt
	 

	1406
	Pomiary
	ryczałt
	 

	Łącznie tabela SIECI ZEWNĘTRZNE TELETECHNICZNE - PRZEBUDOWA SIECI TPSA
	 

	Zagospodarowanie terenu -budynki nr 7,9

	Roboty rozbiórkowe budynków istniejących

	1407
	Rozbiórka piwniczek z zadaszeniem żelbetowym wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację (Wp i Wz)
	ryczałt
	 

	1408
	Wyburzenie ogrodzenia z elementów betonowych wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	1409
	Rozbióka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych, lub z prętów stalowych, wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, oraz opłatami za utylizację
	ryczałt
	 

	1410
	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, średnica do 20 cm
	ryczałt
	 

	1411
	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, średnica od 21-50 cm
	ryczałt
	 

	1412
	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, średnica od 51-100 cm
	ryczałt
	 

	1413
	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, średnica ponad 100 cm
	ryczałt
	 

	RAZEM  Roboty rozbiórkowe
	 

	Fontanna

	1414
	Oczyszczenie wstępne kamienia
	ryczałt
	 

	1415
	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń
	ryczałt
	 

	1416
	Szlifowanie ręczne płaszcz. szerokość ponad 20 cm - wstępnie
	ryczałt
	 

	1417
	Szlifowanie ręczne płaszcz. szerokość ponad 20 cm - pełne szlifowanie
	ryczałt
	 

	1418
	Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity jednobarwne)
	ryczałt
	 

	1419
	Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10 cm2,
	ryczałt
	 

	1420
	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych
	ryczałt
	 

	1421
	Uzupełnienie nowymi elementami - do rozliczenia powykonawczego
	ryczałt
	 

	1422
	Spoinowanie kamienia zaprawą
	ryczałt
	 

	1423
	Hydrofobizacja kamienia
	ryczałt
	 

	1424
	Remont doprowadzenia wody i montaż pompy oczka
	ryczałt
	 

	Razem Fontanna
	 

	Murki oporowe

	1425
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
	ryczałt
	 

	1426
	Deskowanie i betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, ławy fundamentowe zbrojone , 
	ryczałt
	 

	1427
	Deskowanie i betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, ściany betonowe zbrojone o grubości 50 cm, Powierzchnie widoczne murków wykończone jako gładki beton architektoniczny.
	ryczałt
	 

	1428
	Zbrojenie murków siatką stalową (2 siatki z prętów fi 12 cm co 20 cm)
	ryczałt
	 

	1429
	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy na zimno
	ryczałt
	 

	1430
	Zasypywanie wykopów 
	ryczałt
	 

	1431
	Siedziska na murkach oporowych - obudowa z desek z drewna egzotycznego o szerokości obudowy 50 cm (wg.dokumentacji).
	ryczałt
	 

	1432
	Balustrada stalowa na murku oporowym ze stali kutej czarnej, o wysokości 0,00-0,75 m. Wg.dokumentacji 
	ryczałt
	 

	Razem murki oporpwe
	 

	Mała architektura

	1433
	Ławeczki stalowe systemowe ze stali typu CORTEN o grubości 4 mm. Wzory w kształcie liści wycinane laserowo, elementy w całości poddane procesowi szczotkowania, oraz przyspieszonego utleniania, 
	ryczałt
	 

	1434
	Krata stalowa okragła pod drzewo fi 149 cm ze stali typu CORTEN o grubości 6 mm. Wzory w kształcie liści wycinane laserowo, elementy w całości poddane procesowi szczotkowania, oraz przyspieszonego utleniania, wg.projektu - 
	ryczałt
	 

	1435
	Stojak na rowery - element spiralny wykonany ze stali ocynkowanej lakierowany proszkowo warstwą farby poliestrowej w koporze corten  (5 szt w zestawie o długości elementu 1,23 m) - 
	ryczałt
	 

	1436
	Ławka o konstrukcji stalowej z drewnianą obudową z desek z drewna egzotycznego o szerokości obudowy w rozwinięciu 164 cm -
	ryczałt
	 

	1437
	Kosz na śmieci ze stali CORTEN o grubości 25/10 mm, z kołnierzem ze stali nierdzewnej obsadzony w gruncie za pośrednictwem kolumny ze stali nierdzewnej o średnicy 219 mm. Elementy w całości poddane procesowi szczotkowania, oraz przyspieszonego utleniania, 
	ryczałt
	 

	1438
	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m, doły o głębokości do 1,0 m, grunt kategorii IV
	ryczałt
	 

	1439
	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
	ryczałt
	 

	1440
	Izolacje przeciwwilgociowe, ław fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa smołowa izolacyjna
	ryczałt
	 

	1441
	Pachołki kamienne 30*30 cm z granitu Strzelin, wraz z fundamentem betonowynm o głębokości 80 cm.
	ryczałt
	 

	1442
	Odbojniki przy latarniach na parkingu składające się z dwóch elementów granitowych półokrągłych o średnicy 65 cm i przekrojy 50x20 cm, wraz z betonowym fundamentem o głębokości 80 cm.  
	ryczałt
	 

	Razem mała architektura
	 

	ŁĄCZNIE TABELA:  ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BUD 7,9
	 

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

	DROGI

	1443
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek,  z załadunkiem i wywiezieniem 
	ryczałt
	 

	1444
	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych
	ryczałt
	 

	1445
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej
	ryczałt
	 

	1446
	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne 
	ryczałt
	 

	1447
	Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce piaskowej
	ryczałt
	 

	1448
	Rozebranie nawierzchni z zabytkowej kostki kamiennej z przesortowaniem, oczyszczeniem i ułożeniem w stosy
	ryczałt
	 

	1449
	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych
	ryczałt
	 

	1450
	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntów niewysadzinowych
	ryczałt
	 

	1451
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, grunt kategorii I-IV, z załadunkiem i wywiezieniem - wraz z opłatą za składowanie Zabytkowa kostka kamienna         
	ryczałt
	 

	1452
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, grunt kategorii I-IV, z załadunkiem i wywiezieniem - wraz z opłatą za składowanie
	ryczałt
	 

	1453
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, grunt kategorii I-IV,z załadunkiem i wywiezieniem - wraz z opłatą za składowanie Nawierzchnia z hydrofugi          
	ryczałt
	 

	1454
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, grunt kategorii I-IV, na głębokości 38·cm, z załadunkiem i wywiezieniem - wraz z opłatą za składowanie Nawierzchnia z klińca             
	ryczałt
	 

	1455
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, grunt kategorii I-IV, z załadunkiem i wywiezieniem - wraz z opłatą za składowanie Ciągi pieszych bez możliwośc i parkowania z kostki kamiennej
	ryczałt
	 

	1456
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, grunt kategorii I-IV, z załadunkiem i wywiezieniem - wraz z opłatą za składowanie Ciągi pieszych z możliwością i parkowania z kostki kamiennej
	ryczałt
	 

	1457
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, grunt kategorii I-IV, z załadunkiem i wywiezieniem - wraz z opłatą za składowanie
	ryczałt
	 

	1458
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, grunt kategorii I-IV, z załadunkiem i wywiezieniem - wraz z opłatą za składowanie Chodnik z płyt kamiennych 
	ryczałt
	 

	1459
	Nawierzchnie z zabytkowej kostki kamiennej na podsypce cementowo -piask., kostka z odzysku wys. 18 cm, podbudowa zasadnicza z betonu półsuchego C16/20 gr. 15cm, dylatacja co 5m, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 gr. 30cm, wzmocnienie geowłókniną z włókien polipropylenowych Kostka zabytkowa z odzysku        
	ryczałt
	 

	1460
	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piask., kostka wys. 17 cm, podbudowa zasadnicza z betonu półsuchego C16/20 gr. 15cm, dylatacja co 5m, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 gr. 30cm, wzmocnienie geowłókniną z włókien polipropylenowych Kostka kamienna porfirowa 10x10 cm
	ryczałt
	 

	1461
	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piask., kostka wys. 17 cm, podbudowa zasadnicza z betonu półsuchego C16/20 gr. 15cm, dylatacja co 5m, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 gr. 30cm, wzmocnienie geowłókniną z włókien polipropylenowych Kostka kamienna granitowa 12÷17x15÷25 cm
	ryczałt
	 

	1462
	Miejsca parkingowe  z kostki ekologicznej hydrofuga, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin żwirem płukanym, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm, wzmocnienie geowłókniną z włókien polipropylenowych Miejsca postojowe z hydrofugi     
	ryczałt
	 

	1463
	Krawężniki kamienne, wystające 15x30·cm, 
	ryczałt
	 

	1464
	Krawężnik z kostki kamiennej 
	ryczałt
	 

	1465
	Chodniki z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowa, kostka nieregularna wys. 8 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego  mchanicznie 0/31,5 gr. 15cm
	ryczałt
	 

	1466
	Chodniki z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowa, kostka nieregularna wys. 8 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 Ciągi piesze z kostki 8x10x8 z możliwościa parkowania  
	ryczałt
	 

	1467
	Chodniki z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowa, kostka nieregularna wys. 8 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 30cm, wzmocnienie geowłókniną z włókien polipropylenowych
	ryczałt
	 

	1468
	Nawierzchnie z płyt kamiennych porfirowych 40x40x8 cm podsypka cementowo - piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm Płyty kamienne 40x40x8            
	ryczałt
	 

	1469
	Nawierzchnie z płyt kamiennych porfirowych szer.40 cm, długość zmienna, podsypka  cementowo - piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm Płyta kamienna                    
	ryczałt
	 

	1470
	Obrzeża kamienne gr.8/20, podsypka cementowo-piaskowa, zalane zaprawą cementową, z ławą betonową zwykłą 0,036m3/mb
	ryczałt
	 

	1471
	Ściek przykrawężnikowy z kostki granitowej 17/17 cm, obniżenie 2 cm, zalane zaprawą cementową, z ławą betonową 
	ryczałt
	 

	1472
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową Miejca dla osób niepełnosprawnych                            
	ryczałt
	 

	1473
	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm
	ryczałt
	 

	1474
	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 
	ryczałt
	 

	RAZEM DROGI
	 

	ZIELEŃ - wycinka drzew i krzewów

	1475
	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów iglastych -mer inwentaryzacyjny 117.119.120.121.125.127.1 129. 538. 539. 652. 653. 654. 655. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 679. 680. 683. 684 
	ryczałt
	 

	1476
	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów liściastych -numer inwentaryzacyjny 31.124.126.145.146. 561. 56 563, 568, 593, 594, 595, 605, 608, 609, 610, 612, 626, 635. 691 i. 784
	ryczałt
	 

	1477
	Ręczne ścinanie i karczowanie żywopłotów, grup krzewów - numer inwentaryzacyjny 62, 607, 629, 675, 69
	ryczałt
	 

	1478
	Ręczne ścinanie i karczowanie drzewka - numer inwentaryzacyiny 543                                                             
	ryczałt
	 

	1479
	Wyrab krzewu o sr.pnia do 6cm - numer inwentaryzacyjny 112. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 
	ryczałt
	 

	1480
	Wyrab drzewek o qr. do 7cm - numer inwentaryzacyjny 541, 571, 604, 611, 656a, 656b, 674, 720a, 747, 754, 766.780.781.782.783.785 
	ryczałt
	 

	1481
	Karczowanie krzewów o sr.pnia 7-12cm - numer inwentaryzacyiny 66, 97.100.110, 678, 682, 690
	ryczałt
	 

	1482
	Karczowanie drzew miękkich o sr.pnia 8-18 cm - numer inwentaryzacyjny 623, 624, 625, 685, 687
	ryczałt
	 

	1483
	Karczowanie drzewa miękkiego o sr.pnia 28cm - numer inwentaryzacyjny 729
	ryczałt
	 

	1484
	Karczowanie drzewa miękkiego o sr.pnia pow. 68cm - numer inwentaryzacyjny 730
	ryczałt
	 

	1485
	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 7-20cm - numer inwentaryzacyjny 123. 567. 571. 584. 592. 596. 597. 598, 599, 600, 601, 602, 739, 740, 741, 742, 743, 746,09-FVWSTWiOR 748. 749. 750. 751. 752. 753. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 762. 765. 767. 769. 770. 778. 779. 779a 52
	ryczałt
	 

	1486
	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 21 -29cm - numer inwentaryzacyjny 635. 745. 757. 764. 765. 768. 772.  773, 774. 776. 783                                                             
	ryczałt
	 

	1487
	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 31 -36cm - numer inwentaryzacyjny 727. 744. 761. 763. 771. 775. 777    
	ryczałt
	 

	1488
	Karczowanie drzewa twardeqo o śr.pnia 42cm - numer inwentaryzacyjny 728
	ryczałt
	 

	1489
	Demontaż formy oczka wodneqo wraz z zasypaniem dołu.
	ryczałt
	 

	1490
	przesadzenie krzewów Rhododendron
	ryczałt
	 

	Razem ZIELEŃ - wycinka drzew i krzewów
	 

	ZIELEŃ - założenie terenu

	1491
	Sadzenie drzew starszych Aesculus x carnea z bryłą kor; niową o śr. 1.4m 
	ryczałt
	 

	1492
	Sadzenie drzew starszych Carpinus betulus 'Frans Fontaii z bryłą korzeniową o śr. 1.4m 
	ryczałt
	 

	1493
	Sadzenie drzew lisciast. Elaeaqnus anqustifolia 
	ryczałt
	 

	1494
	Sadzenie drzewa starszeqo Platanus acerifolia z bryłą kor niową o śr. 1.6m 
	ryczałt
	 

	1495
	Sadzenie drzew starszych Sorbus aria z bryłą korzeniowi śr. 1.6m 
	ryczałt
	 

	1496
	Sadzenie krzewu iqlasteqo Juniperus media 
	ryczałt
	 

	1497
	Sadzenie krzewu iglastego Chamaecyparis pisifera ' Bouleyard' 
	ryczałt
	 

	1498
	Sadzenie krzewów lisciast. Berberis thunberqii 'Atropurpui Nana' 
	ryczałt
	 

	1499
	Sadzenie krzewów liściast. Cornus alba 
	ryczałt
	 

	1500
	Sadzenie krzewów liściast. Cornus alba 'Eleqantissima'
	ryczałt
	 

	1501
	Sadzenie krzewów liściast. Lonicera pileata 
	ryczałt
	 

	1502
	Sadzenie krzewów liściast. Cotoneaster dammeri 'Maior' 
	ryczałt
	 

	1503
	Sadzenie krzewów liściast. Liqustrum vulqare 
	ryczałt
	 

	1504
	Sadzenie krzewów liściast. Liqustrum vulqare 'Lodense' 
	ryczałt
	 

	1505
	Sadzenie krzewów liściast. Prunus laurocerasus 'Otto Luy 
	ryczałt
	 

	1506
	Sadzenie krzewów liściast. Rhododendron 'Album Novum' 
	ryczałt
	 

	1507
	Sadzenie krzewów liściast. Rhododendron 'Catawbiense E ursault' 
	ryczałt
	 

	1508
	Sadzenie krzewów liściast .Rhododendron 'Francesca' 
	ryczałt
	 

	1509
	Sadzenie krzewów liściast. Rosa 'Lovely Fairy' 
	ryczałt
	 

	1510
	Sadzenie krzewów liściast. Spiraea x vanhouttei 
	ryczałt
	 

	1511
	Sadzenie krzewów lisciast. Syrinqa vulqaris 'Andenken an Ludwiq Spath' 
	ryczałt
	 

	1512
	Sadzenie krzewów lisciast. Philadelphus coronarius 
	ryczałt
	 

	1513
	Sadzenie pnączy Parthenocissus quinquefolia 
	ryczałt
	 

	1514
	Obsadzenie kwietników bylinami Holcus mollis 'Aureovarietus' przy ilości 16 szt../m2
	ryczałt
	 

	1515
	Obsadzenie kwietników bylinami Sesleria caerulea przy ilości 16szt../m2
	ryczałt
	 

	1516
	Sadzenie bylin Miscanthus sinensis 'Varieqatus' 
	ryczałt
	 

	1517
	Obsadzenie kwietników krzewami okrywowymi Vinca mint 
	ryczałt
	 

	1518
	Sadzenie roślin okrywowych Hedera helix 
	ryczałt
	 

	1519
	Ściółka z aqrotkaniny o szer. 3,2m 
	ryczałt
	 

	1520
	Ułożenie obrzeży trawników typu Eko-bord 
	ryczałt
	 

	1521
	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim qrub.warstwy 5 cm
	ryczałt
	 

	1522
	Ściółka z otoczaków rozścielana ręcznie - qrub.po zaqesz 5cm
	ryczałt
	 

	1523
	Wykonanie trawników dywanowych 
	ryczałt
	 

	RAZEM ZIELEŃ - założenie terenu
	 

	ŁĄCZNIE TABELA:  Roboty drogowe i zieleń
	 

	OGÓŁEM:



	OGÓŁEM budynek, 7,9 zagospodarowanie terenu (netto)
	 

	Podatek VAT (23 %)
	 

	OGÓŁEM budynek, 7,9 zagospodarowanie terenu (brutto)
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